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1. ÚVOD 
 Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům kde hlavní zdroj je tepelné čerpadlo v kombinace s krbem. Dokumentace byla provedena  v rozsahu prováděcího 
projektu. První část bakalářské práce je zaměřena na projektovou dokumentaci rodinného domu. Rodinný dům je navržen jako přízemní objekt s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Druhá část je zaměřena na technické zařízení budovy, konkrétně na vytápění objektu a ohřev teplé vody. 
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A PR0VODNÍ ZPRÁVA 
 
A.ͳ )dentifikační údaje 
 
A.ͳ.ͳ Údaje o stavbě 
 
a) název stavby : Novostavba rodinného domu, Dolní Dobrouč 
b) místo stavby: Dolní Dobrouč, katastrální území: Dolní Dobrouč, parcelní číslo: ʹͳͲ7/7 
 
A.ͳ.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) Zbyšek Nývlt, V Aleji 845, 56151 Letohrad 
 
A.ͳ.͵ Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) Ondřej Vicenec, Červená Voda ʹ3ʹ, ͷ͸ͳͷͳ Červená Voda ȋokr. Ústí nad OrlicíȌ 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla  
stavba povolena  
 
Souhlas s ohlášenou stavbou vydal Obecní úřad Dolní Dobrouč, odbor stavební dne ͳ.Ͷ.ʹͲͳͷ pod č.j. ͳͳͳͲͳͲͶ/ʹͲͳͷ. 
 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
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c) další podklady  Fotodokumentace pořízená na místě stavby, hydrogeologický průzkum, polohopisné 
a výškové zaměření stavby. 
 
A.͵ Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
 Stavba je umístěna na pozemku č.par. 2107/7 v obci a k.ú. Dolní Dobrouč. Staveniště je definováno hranicemi tohoto pozemku. Podle KN má pozemek výměru 1166,7 m2. Pozemek je rovinatý bez větších terénních nerovností. Přístup k pozemku je umožněn po pozemku obslužné komunikace. 
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů ȋpamátková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Území, na kterém se bude nacházet stavba, není součástí žádného ochranného pásma památkové rezervace, kulturní památky, památkové zóny ani podzemních nebo nadzemních inženýrských sítí. Pozemek se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v záplavovém území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
 Dešťová voda je svedena do zasakovacího území na pozemku stavebníka. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 Stavba rodinného domu je v souladu se schváleným územním plánem obce Dolní Dobrouč. Rodinný dům se nachází dle platné územně plánovací dokumentace 
v zastavěném území. Pro stavbu byl vydán územní souhlas dne ʹͲ.3.ʹͲͳͷ pod č.j. ͸ͷͺ7ͳ/ʹͲͳͷ obecním úřadem Dolní Dobrouč, odborem stavebním, se kterým je 
stavba v souladu. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 
 Pro stavbu byl vydán územní souhlas dne ʹͲ.3.ʹͲͳͷ pod č.j. ͸ͷͺ7ͳ/ʹͲͳͷ obecním úřadem Dolní Dobrouč, odborem stavebním, se kterým je stavba v souladu. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Stavba rodinného domu není v rozporu s obecnými technickými požadavky na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Veškeré požadavky dotčených orgánů uvedené v jejich stanoviscích budou splněny 
a zahrnuty do projektové dokumentace pro realizaci stavby. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Pro danou stavbu rodinného domu nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Nejsou potřebné žádné související a podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 parcela č. 4287/16 parcela č. 2107/51 parcela č. 2107/57 parcela č. ʹͳͲ7/͸ͳ 
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A.Ͷ Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
 
b) účel užívání stavby 
 Stavba je určena k rodinnému bydlení. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů ȋkulturní památka 
apod.) 
 Stavba není chráněna jinými právními předpisy. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
Předmětná stavba je v souladu s technickými požadavky na stavby stanoveným ve vyhlášce č. ʹ͸ͺ/ʹͲͲͻ Sb., o technických požadavcích na stavby [3] S ohledem na 
charakter stavby jsou v přiměřeném rozsahu splněny požadavky vyhlášky č. 3ͻͺ/ʹͲͲͻ 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb [4]. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny a zahrnuty do projektové dokumentace pro realizaci stavby. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Pro danou stavbu nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby ȋzastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
 Zastavěná plocha: 103,8m2 Obestavěný prostor: 216,42 m2 Užitná plocha: 167,05 m2 Počet uživatelů: Ͷ 
 
i) základní bilance stavby ȋpotřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.), 
 Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Roční potřeba vody 3͸ m3 os/rok ȋdle Vyhlášky č. Ͷͺ/ʹͲͳͶ [ͷ]). Dešťová voda je svedena do zasakovacího území. Splaškové vody budou odváděny do vlastní jímky na vyvážení. Komunální odpad je odvážen pravidelným svozem v obci. Třída energetické náročnosti budov: B – úsporná. 
 
j) základní předpoklady výstavby ȋčasové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy), 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude stavba rozdělena na etapy – stavba 
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k) orientační náklady stavby. Orientační náklady na stavbu jsou stanovené na základě ceny za m3 dle Českých stavebních standardů [6]. Orientační cena stavby: 3 854 ʹͷͲ Kč 
 
A.ͷ Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 – Rodinný dům 
SO 02 – Příjezdová komunikace, chodníky 
SO 03 – Kanalizační přípojka DN ͳͷͲ 
SO 04 – Vodovodní přípojka DN 3ʹ 
SO 05 – Přípojka elektřiny 
 
B SOUHRNNÁ TECHN)CKÁ ZPRÁVA 
 
B.ͳ Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Stavební pozemek s parcelním číslem ʹͳͲ7/7 pro novostavbu rodinného domu se nachází v obci Dolní Dobrouč. Plocha pozemku je 1166,7 m2 a má rovinatý terén. Přístup 
k pozemku je umožněn po pozemku obslužné komunikace. Pozemek bude oplocen. Stavební pozemek je ve vlastnictví investora. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů ȋgeologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Na pozemku ani v jeho blízkém okolí se nenachází žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu a okolí. Během výstavby může dojít ke zvýšené prašnosti a hluku. Odtokové poměry v území nebudou ovlivněny. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Stavba nevyžaduje požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
Stavba, dle vyjádření příslušných dotčených orgánů, nevyžaduje zábor půdy ze zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky ȋzejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
 Parcela je přilehlá k místní komunikaci. Přístup a vjezd na parcelu bude vytvořen při přípravě na stavbu objektu. Inženýrské sítě jsou vedeny podél místní komunikace. Pro potřeby stavby bude ještě před jejím zahájením vybudována přípojka NN a vodovodní přípojka. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Stavbou nevznikají. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.ͳ Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Záměrem investora a  obsahem projektové dokumentace pro provádění stavby je  výstavba rodinného domu včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou oplocení,  zpevněné plochy a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod.. Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního či výrobního využití.   
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Stavba je umístěna v k.ú. Dolní Dobrouč. Pozemek je rovinatý bez větších terénních nerovností. Rodinný dům je řešený jako samostatně stojící objekt.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 Rodinný dům svým dispozičním řešením vyhovuje nárokům na bydlení Ͷ-5 členné rodiny. Dům je jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený. Střecha domu je sedlová se sklonem Ͷͷ°. Hlavní vstup do domu je z jižní strany. Architektonicky se jedná 
o jednoduchou stavbu, splňující podmínky územního plánu obce. 
 
B.2.͵ Celkové provozní řešení, technologie výroby 
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B.2.Ͷ Bezbariérové užívání stavby 
 U tohoto typu stavby není vyžadováno. Bezbariérové řešení není součástí této 
dokumentace. 
B.2.ͷ Bezpečnost při užívání stavby 
 Bezpečnost při užívání bude zajištěna majitelem stavby. 
 
B.2.͸ Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
 Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím se sedlovou střechou. Stavba nebyla ovlivněna požadavky orgánů státní správy. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 Hlavní nosný systém je stěnový z pálených cihlových bloků, strop je tvořený cihelnými vložkami a keramobetonovými stropními nosníky. Nosnou konstrukcí střechy je dřevěná vaznicová soustava. Objekt je založený na základových pasech.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
 Objekt je založen na základových pasech, obvodové zdivo včetně překladů nad otvory je 
tvořeno ze zdícího systému HELUZ [7]  a jsou provedeny podle technologických předpisů dodavatele. Krov vaznicové soustavy je navržen v souladu s normovými požadavky a zásadami pro navrhování tesařských vaznicových konstrukcí. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
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B.2.͹ Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
 Z hlediska technického se jedná o připojení objektu přípojkami elektro a vodovodu. Rozvody vytápění, včetně připojení a osazení zařizovacích předmětů řeší projektová dokumentace.  Rozvody budou vedeny v předstěnách.   
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 Ve stavbě nejsou navržena žádná technologická zařízení. 
 
B.2.ͺ Požárně bezpečnostní řešení 
 Předmětem této práce není požárně bezpečnostní řešení.  Bylo zpracováno v rámci projektové dokumentace k ohlášení stavby. 
 
B.2.ͻ Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 
Tepelně technické posouzení je provedeno pomocí programu TEPLO EDU ʹͲͳͶ   a výsledky jsou uvedeny viz. příloha č. 3 
 
b) energetická náročnost stavby 
 Tepelné ztráty objektu byly zpracovány za pomoci programu ZTRÁTY ʹͲͳͳ,  viz příloha č. 4. Objekt spadá do kategorie B –úsporná. Současně byl vypracován energetický štítek obálky budovy, viz příloha 5. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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B.2.ͳͲ Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby ȋvětrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
ȋvibrace, hluk, prašnost apod.) 
 Při provádění stavby byly použity materiály, výrobky a konstrukce, které splňují požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Tyto požadavky budou dodrženy i při následném užívání stavby. Všechny obytné místnosti mají zajištěné přímé větrání okny. Objekt nemá z hlediska vibrací, hluku a prašnosti vliv na okolní stavby ani na životní prostředí. 
 
B.2.ͳͳ Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Na pozemku nebyl zjištěn radon v podloží, proto není potřeba provádět žádná opatření. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Vzhledem k lokalitě výstavby se neuvažuje s možností výskytu bludných proudů. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Ochrana před technickou seizmicitou není v daném území známa, proto není potřeba  provádět žádná opatření. 
 
d) ochrana před hlukem 
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e) protipovodňová opatření 
 Navržená stavba se nenachází v povodňové oblasti. 
 
B.͵ Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Objekt bude napojen na veřejný vodovod a rozvod NN. Vodovodní přípojka je přivedena 
na pozemek investora. Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou uvnitř objektu. Přes pozemek investora probíhá distribuční rozvod ČEZu, ze kterého bude napájen elektroměrový rozvaděč RE. Na betonovém sloupu na parcele investora bude zhotoven nový svod do pojistkové skříně SPͳͲͲ. Splašková kanalizace domu je svedena do jímky na vyvážení umístěné na pozemku investora. Dešťová voda je zasakována na pozemku 
investora. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Dům bude napojen na stávající vodovodní přípojku. Na této přípojce bude osazen nový uzávěr pro novostavbu RD. Napojení bude provedeno novou vodovodní přípojkou z 
HDPE d32  a zakončeno novou vodovodní šachtou s vodoměrnou sestavou. Za 
vodoměrnou sestavou bude napojeno pokračování domovního rozvodu vody. Z RD bude splašková odpadní voda svedena samospádem splaškovou kanalizací z trub a 
tvarovek kanalizačního systému z tvrdého PVC DN ͳͳͲ, spoje budou provedeny na gumové manžety. Odvod splaškových vod z RD bude řešen kanalizační přípojkou  KG DN 
150 do jímky na vyvážení s objemem 18 m3. Přes pozemek investora probíhá distribuční rozvod ČEZu, ze kterého bude napájen elektroměrový rozvaděč RE. Na betonovém sloupu na parcele investora bude zhotoven nový svod do pojistkové skříně SPͳͲͲ. Objekt bude napojen na veřejnou síť podzemní kabelovou přípojkou. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v oplocení do plastového pilíře a bude přístupný z veřejných prostor. Z rozvaděče RE, bude pomocí kabelu CYKY Ͷ x ͳͲ mmʹ napájen rozvaděč RH. Kabel bude uložen v pískovém loži ȋͳͲcmȌ a zakryt 
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betonovými ȋplastovýmiȌ deskami a označen výstražnou fólií. Při případném přechodu příjezdové komunikace ȋnebo odstavné plochyȌ bude kabel veden v chráničce ȋPVC prům. ͻͲ mmȌ. El. rozvaděč RH, bude sloužit pro napájení elektroinstalace rod. domu.   Dešťová voda bude svedena ze střechy přes žlaby a svody na pozemek stavebníka do 
vsaku. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
 Vedle pozemku silnice č. II/3͸Ͳ, na kterou bude napojen vjezd pro osobní automobil a přístupový chodník. Parkování je zajištěno vedle rodinného domu.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Vjezd na pozemek je ze severovýchodní komunikace. Jedná se o silnici č.II/3͸Ͳ. Na pozemku stavebníka je mezi 
RD a silnicí navržena příjezdová komunikace z betonové pojezdové dlažby. 
 
c) doprava v klidu 
 
Doprava v klidu byla řešena na pozemku investora. Na pozemku je navrženo ͳ parkovací stání vedle rodinného domu.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Stávající pěší a cyklistické stezky nebudou dotčeny. 
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a) terénní úpravy 
 
Zemina z výkopů bude částečně použita na vyrovnání terénu. Řešení vegetace a úprava terénu není v tomto projektu řešeno. 
 
b) použité vegetační prvky 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
c) biotechnická opatření 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Vzhledem k tomu, že objekt je nevýrobního charakteru nebude mít žádný mimořádně negativní vliv na životní prostředí. Provozem a užíváním rodinného domu nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Všechny případné negativní vlivy na životní prostředí budou eliminovány. Dešťová voda bude svedena ze střechy přes žlaby a svody na pozemek stavebníka do vsaku. Komunální odpad bude likvidován svozem na základě smlouvy s Obecním úřadem. Spaliny vzniklé provozem krbu, nepřekročí předepsané hodnoty. 
V rámci výstavby je potřeba počítat se vznikem těchto odpadů: zbytky zdících materiálů, obaly od jednotlivých použitých materiálů a malířských barev. Tyto odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. ͳͺͷ/ʹͲͲͳ sb. o odpadech a jejich likvidací [8]. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu ȋochrana dřevin, ochrana památných stromů,  
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Staveniště se nachází ve stávající zástavbě a není ve střetu s lokálními prvky ÚSES. Kácení dřevin není nutné. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska E)A, 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 Stavba svým charakterem neklade zvýšené nároky na ochranu obyvatelstva. 
 
B.ͺ Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Zdroj vody pro potřebu zařízení staveniště bude z  nové vodovodní přípojky pro objekt. Přívodem vody bude zabezpečeno míchací centrum vně objektu. Na stavbě budou uplatněny mokré procesy v  běžném rozsahu. Zásobování elektrickou energií pro potřeby zařízení staveniště bude provedeno novou zemní kabelovou přípojkou pro objekt. Po dobu stavby bude elektrická energie odebírána přes staveništní rozvaděč s měřením.  
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b) odvodnění staveniště 
 Staveniště není potřeba odvodňovat. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Pro výjezd a vjezd na staveniště bude zřízená zpevněná komunikace ze stávající silnice č.II/3͸Ͳ, která bude po dokončení stavby upravena a využívána jako stávající příjezdová 
komunikace. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu a okolí. Během výstavby může dojít ke zvýšené prašnosti a hluku. Odtokové poměry v území nebudou ovlivněny. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 Staveniště nevyžaduje požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. Staveniště bude chráněno oplocením. 
 
f) maximální zábory pro staveniště ȋdočasné / trvalé) 
 Staveniště nevyžaduje zábor půdy ze zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba bude probíhat na pozemku stavebníka. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 Při výstavbě rodinného domu nebudou vznikat žádné škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních opatření. Všechny případné negativní vlivy na životní prostředí budou eliminovány. Dešťová voda bude svedena ze 
střechy přes žlaby a svody na pozemek stavebníka do vsaku. Komunální odpad bude 
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likvidován svozem na základě smlouvy s Obecním úřadem. V rámci výstavby je potřeba 
počítat se vznikem těchto odpadů: zbytky zdících materiálů, obaly od jednotlivých použitých materiálů a malířských barev. Tyto odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. ͳͺͷ/ʹͲͲͳ sb. o odpadech a jejich likvidací [8]. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemina z výkopů bude deponována na pozemku stavebníka a po ukončení stavby bude 
roztříděna a použita k terénním úpravám parcely. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Hluk vzniklý v souvislosti se stavebními pracemi bude omezen na přístupné hodnoty. Vzniklý stavební odpad bude důsledně tříděn a odvážen na recyklační skládky. Zvláštní podmínky pro ochranu životního prostředí nejsou určeny. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 
 Při provádění stavby je nutné respektovat nařízení vlády č. ͷͻͳ/ʹͲͲ͸ Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [9]. Spolu s  budováním zařízení staveniště budou provedena nutná bezpečnostní opatření pro ochranu osob při práci.  Bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd na staveniště s osazením bezpečnostních 
tabulek s upozorněním pro pracovníky a se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Při práci na vlastní stavbě budou dodržovány především předpisy o dopravě, manipulaci a skladování materiálu, předpisy o práci ve výškách ȋbezpečné  podpěrné  konstrukce, lešení  a  zábradlíȌ. Důsledně budou zabezpečena všechna kolizní místa s okolním běžným silničním provozem. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Nebudou dotčeny žádné stavby s požadavky na bezbariérové užívání.   
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ȋprovádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Předpokládaná lhůta výstavby je asi ʹ roky. Stavba bude dokončena cca do 06/2018. Územní souhlas a souhlas s ohlášenou stavbou ……. ͲͶ/ʹͲͳͷ Zahájení stavby ……. Ͳ͸/ʹͲͳ͸ Ukončení stavby ……. Ͳ͸/ʹͲͳͺ 
 
C  S)TUAČNÍ V8KRESY 
 
C.ͳ Situační výkres širších vztahů 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
C.2 Celkový situační výkres 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
C.͵ Koordinační situační výkres 
 Koordinační situace viz výkres č. D.ͳ.ʹ-1 –  M 1:200. 
 
D DOKUMENTACE OBJEKTU 
 
D.ͳ Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 Záměrem investora a  obsahem projektové dokumentace pro provádění stavby je  výstavba rodinného domu včetně vedlejších stavebních objektů, jako jsou oplocení, zpevněné plochy a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod.. Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního či výrobního využití.  
 Rodinný dům je řešený jako samostatně stojící objekt. Svým dispozičním řešením vyhovuje nárokům na bydlení Ͷ-͸ členné rodiny. Dům je jednopodlažní s obytným podkrovím, nepodsklepený. Střecha domu je sedlová se sklonem Ͷͷ°. Hlavní vstup do domu je z jižní strany. Hlavními dveřmi se vstupuje do zádveří, které slouží jako čistící zóna. Přes zádveří se vstupuje do haly, která plní funkci komunikačního uzlu celého domu. Je odtud vstup jak do obytné části domu ȋobývací pokoj s kuchyní, ložnice, wc), tak také do části sloužící k technickému zázemí domu ȋtechnická místnostȌ. Hlavní obytnou část domu tvoří obývací pokoj s kuchyní, odtud je také vstup francouzskými dveřmi na terasu. Prostor pod železobetonovým schodištěm je využit jako botník. V 
podkrovní části domu se nachází koupelna ȋvybavená vanou, sprchou a umyvadlem a záchodemȌ a tři pokoje. Půdní prostor lze využít pomocí stropního skládacího schodiště k vymetání komínu. Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhláška č. 3ͻͺ/ʹͲͲͻ Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [4]. 
 
Kapacita:        1 byt Základní rozměr domu:   8,65 m x 12,0 m  
Užitná plocha:      přízemí: ͺ3,ͳ mʹ 
                            podkroví: ͺ3,ͻͷ mʹ 
   celkem: 167,05 m2      Zastavěná plocha:    103,8 m2        Obestavěný prostor:  216,42 m2 
 Objekt je vzhledem ke světovým stranám orientován tak, že rovnoběžně se hřebenem střechy vede osa od jihu k severu a kolmo pak od východu k západu. Vstup objektu je 
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orientován na jih. Místnosti s malým, nebo žádným denním osvětlením, jsou doplněny umělým osvětlením. Plocha prosluněných místností je větší než třetina součtu podlahových ploch všech obytných místností. 
 
D.ͳ.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
 Hlavní nosný systém je stěnový z pálených cihlových bloků, strop je tvořený cihelnými vložkami a keramobetonovými stropními. Nosnou konstrukcí střechy je dřevěná vaznicová soustava. Objekt je založený na základových pasech. Popis jednotlivých konstrukcí je uvedený v následujících kapitolách. 
 
Zemní práce Před zahájením zemních prací se objekt rodinného domu vytýčí lavičkami. Zřetelně se označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce se začnou skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky ͳͷ cm, která se uloží na vhodném místě stavební parcely. Následně se zhotoví rýhy pro základové pasy, rýhy pro ležaté 
odpady vnitřní kanalizace, rýhy pro přípojku kanalizace, vodovodu a elektro. Výkopové práce se doporučuje provádět strojně pomocí lehké mechanizace. Dočištění se provede ručně. Vykopaná zemina bude částečně použita na vyrovnání terénu na požadovanou kótu a zbytek bude odvezen na předem určenou skládku. Pod podkladní betonovou vrstvou je proveden vyrovnávací podsyp. Podsyp je tvořen hutněným štěrkopískem tloušťky ͳͲͲ mm. Hutnění bude provedeno strojně na hodnotu Ͳ,ʹ MPa. V projektu byla předpokládaná únosnost zeminy na základové spáře Ͳ,ʹ MPa. V případě, že se prokáží nevhodné základové poměry, je potřebné přehodnotit způsob založení stavby. 
 
Základy Objekt bude založen na základových pasech do nezámrzné hloubky. Základové pasy 
budou provedeny z prostého betonu Cͳ͸/ʹͲ v šířce 600 mm a hloubkách 1000 mm a ͸ͲͲ mm. Pasy jsou navrženy pod nosné zdi. Nosnou konstrukci podlah tvoří základová deska tloušťky ͳʹͲ mm z betonu Cͳ͸/ʹͲ  vyztužena ocelovou sítí s oky ͳͷͲ/ͳͷͲ/͸. 
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Deska bude provedena pod celou plochou objektu na vrstvu zhutněného štěrkopískového podsypu. Objekt rodinného domu bude izolován proti zemní vlhkosti hydroizolačním pásem z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože a s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem, celkové tloušťky Ͷ mm, položeným na podkladní beton opatřený penetračním nátěrem.  
 
Hydroizolace a izolace proti radonu Objekt rodinného domu bude izolován proti zemní vlhkosti hydroizolačním pásem z oxidovaného asfaltu s vložkou ze skelné rohože a s povrchovou úpravou minerálním 
jemnozrnným posypem, celkové tloušťky Ͷ mm, položeným na podkladní beton opatřený penetračním nátěrem. Na pozemku nebyl výzkumem zjištěn radon v podloží, proto není potřeba provádět žádná opatření. 
 
Svislé konstrukce Obvodové stěny budou zděné z pálených cihel HELUZ FAMILY 3ͺ na tepelně izolační 
maltu. První řada bude vyzděna z pálených cihel HELUZ FAMILY ʹinͳ 3ͺ. Výškový 
modul zdiva je 25Ͳ mm. Vnitřní nosné stěny budou zděné z pálených cihel HELUZ 20 HE na zdící maltu. Výškový modul zdiva je ʹͷͲ mm. Vnitřní příčky jsou navrženy z cihel pálených HELUZ 11,5 HE na zdící maltu. Výškový modul zdiva je ʹͷͲ mm [4].  
 
Vodorovné nosné konstrukce Stropní konstrukce nad přízemím je navržena ze systému HELUZ z keramických nosníků s vložkami MIAKO. Při montáži je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem. V úrovni stropů bude objekt ztužen monolitickým železobetonovým věncem z betonu C ͳ͸/ʹͲ, vyztuženým  ͶØVͳʹ  s  třmínky  ØV͸ { ʹͷͲmm. Obvodové věnce jsou izolovány vložením tepelné izolace STYRODUR tl.ͳͲͲ mm. Výpis nosníku, stropních vložek a schémata jednotlivých prvků stropu viz. výkres „V8KRES STROPU“. Celková tloušťka 
stropu je 250 mm. Překlady nad otvory v nosných zdech budou keramické prefabrikované typ HELUZ ʹ3,ͺ 
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Schodiště Schodiště z přízemí do poschodí je železobetonové, monolitické s dřevěným obložením. Podrobnosti o schodišti jsou ve výkresech PD. Bednění a armování je potřeba provádět na místě a co nejpřesněji. Konstrukci je nutno provádět v součinnosti s betonáží stropní desky. Pod nástupním stupněm je provedeno dodatečné armování, v místě kde se schodiště opírá, horní část schodiště je provázána se stropními nosníky. Schodiště je opatřeno dřevěným zábradlím o výšce ͳͲͲͲ mm. Zábradlí je ukotvené do schodnic jednotlivých schodišťových stupňů. Půdní prostor je přístupný pomocí skládacího stropního schodiště. 
 
Zastřešení Dům je zastřešen sedlovou střechou. Konstrukce krovu je navržená jako dřevěná vaznicová soustava se středovými vaznicemi 140/120 mm a krokvemi 120/160 mm. Pozednice je třeba kotvit kotevními háky á ͺͷͲ mm do věnce. Pod pozednici uložit na sucho lepenku A ͶͲͲ H. Pro spojení kleštin a krokví nutno použít závitové tyče. Jako tepelná izolace střechy byla použitá minerální plsť Rockwool Rockmin celkové tloušťky 3ͲͲ mm vložena mezi a pod krokve. Dřevěné konstrukce v exteriéru musí být impregnované a natřené konečným povrchovým nátěrem. Odstín a druh nátěru určí investor.  Střešní krytinu je tvoří pálené tašky TONDACH [10], kladené na dřevěné laťování. 
 
Komíny V celém objektu je pouze jeden komín. Komín musí být proveden v souladu s ČSN 7ͶʹͲͳ Komíny a kouřovody. Komíny je navržen sytému SCHIEDEL UNI PLUS 20L, jedná se o třísložkový komínový systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Rozměr jednoprůduchové tvárnice s větrací šachtou použitého komínu je 3͸Ͳ x ͷͲͲ mm a průměr průduchu 200 mm [11]. 
 





- 38 - 
Výplně otvorů 




Omítky Jako vnější omítka bude použita HELUZ TO EXTRA o tloušťce 40 mm, dále krycí štuk  a silikonová omítkaȋodstín určí investorȌ. Vnitřní omítky na cihelném zdivu, nosných i nenosných stěn a stropech budou vápenosádrové BAUMIT, tloušťka omítky na stropech ͺ mm, na stěnách ͳ5 mm. Při provádění omítek je nutné dodržovat technologické postupy výrobce. Nadstřešní část komína bude opatřena prefabrikovanou komínovou  hlavou ȋpláštěmȌ typ SCHIEDEL s cihlovou strukturou [11]. 
 
Obklady a malby Na vnitřní omítce se nejprve provede pačokování, po řádném vyschnutí se provede vnitřní malba, bude použit malířský nátěr např. PRIMALEX Plus. Odstíny nátěru v jednotlivých místnostech určí investor. Sanitární prostory budou obloženy keramickým obkladem lepeným flexibilním lepidlem do výšky zárubní cca ʹͲͲͲ mm. V kuchyňském koutě se keramickým obkladem obloží stěny za kuchyňskou linkou do výšky spodní hrany zavěšených skříněk cca ͻͲͲ-ͳ7ͲͲ mm. Druh a barvu obkladů určí investor. 
 
Větrání Větrání místností je převážně okny. Střešní prostor bude větrán tvarovkami, které jsou součástí dodávky střechy. Nad sporákem v kuchyni bude osazena digestoř s odvětráním do venkovního prostoru. 
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Tepelná izolace a zvuková izolace Obvodové zdivo dle posudku pomocí programu TEPLO ʹͲͳͶ EDU [13], není zapotřebí dodatečně zateplovat. Zateplení podlahy na terénu je provedeno polystyrenem Rigips 
EPS 100 S Stabil tl. 100 mm a systémovou izolační deskou s fixací trubky tl. 3Ͳ mm. Izolace stropů je provedena systémovou izolační deskou s fixací trubky tl. 3Ͳ mm. Střešní plášť je zateplen rohožemi z kamenné vlny Rockwool Rockmin celkové tloušťky 3ͲͲ mm. Strop nad podkrovím bude zateplen izolací Rockwool Rockmin tl. 3ͲͲ mm [14]. Monolitické železobetonové ztužující věnce budou z vnější strany obloženy pálenými keramickými věncovkami HELUZ a tepelnou izolací STYRODUR tl.ͳͲͲmm. Keramické překlady HELUZ v obvodových stěnách budou izolovány polystyrénovými deskami tloušťky 70mm. 
 
Klempířské výrobky Oplechování parapetů oken, okapové žlaby a svody včetně doplňků jsou vyrobeny z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu LINDAB tl. Ͳ,͸ mm, který je bezúdržbový. Klempířské prvky budou barevně sladěny s barvou fasádní omítky, dle výběru investora. 
 
Zámečnické výrobky Před započetím výroby zámečnických prvku je nutno ověřit rozměry přímo na stavbě. 
 
Venkovní dlažba Venkovní dlažba na chodnících bude ze zámkové dlažby do pískového lože. Protiskluznost dlažby bude min. RͳͲ. Příjezdová cesta ke garáži bude provedena ze zámkové dlažby pojízdné. 
 
b) Výkresová část 
 Viz. příloha dle seznamu výkresové dokumentace. 
 
c) Statický výpočet Není v tomto projektu řešeno. 
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D.ͳ.͵ Požárně bezpečnostní řešení 
 Není v tomto projektu řešeno. Bylo zpracováno v rámci projektové dokumentace pro ohlášení stavby. 
 
D.ͳ.Ͷ Technika prostředí staveb 
 
a) Typ zdroje tepla, zdroj teplé vody 
 Jako zdroj tepla a ohřev TUV je navrženo tepelné čerpadlo země/voda IVT 
PREMIUMLINE EQ 8 [15] v kombinaci s krbovými kamny s teplovodním výměníkem 
ROMOTOP TALA 10 TV [16]. Teplo z tepelného čerpadla a kamen bude akumulováno 
v akumulátoru BC 3ͲͲ/3 o objemu 3ͲͲ litrů s měděným výměník pro předehřev vody Tepelné čerpadlo má v sobě navíc zabudovaný nerezový dvouplášťový zásobník pro ohřev teplé vody ȋʹʹͷ l celkový objem, z toho ͳͺͷ l užitková vodaȌ a elektrický kotel ȋbivalentní zdrojȌ, kaskádně spínaný s výkony 3,͸,ͻ kW. Výpočet hloubky vrtu pro tepelné čerpadlo je uveden v příloze č. 14. 
 
Vstupní parametry  
 Tepelná ztráta RD ȋdle programu ZTRÁTY ʹͲͳͳ [17]): 7,724 [kW] Tepelný výkon pro ohřev TV: 0,834 [kW] 
Celkem: 8,558  [kW] 
 Tepelné čerpadlo země/voda. Doporučený poměr výkonu tepelného čerpadla k tepelné ztrátě objektu je ͷͷ-75 %. 
 
0,7 * 8,558 = 6 [kWh] 
Technický list viz. příloha č. ͳ3. 
Primární zdroj tepla - tepelné čerpadlo IVT PREMIUMLINE EQ 8 [15] Výkon tepelného čerpadla při Ͳ°C/Ͷͷ°C: 7,3 [kW] Příkon: ʹ,Ͳ3 [kW] 
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Topný faktor při Ͳ°C / Ͷͷ°C: 3,͸ 
 Vestavěný elektrický kotel ͻ kW ȋbivalentní zdrojȌ: kaskádně spínaný  
s výkony: 3 – 6 - 9 kW 
 Poměr výkonu tepelného čerpadla k tepelné ztrátě objektu: 
(7,3/8,558)*100= 85% 
Sekundární zdroj tepla – krbová kamna ROMOTOP TALA ͳͲ TV [16] 
Regulovaný výkon: Ͷ – 14 kW Regulovaný výkon teplovodního výměníku ʹ,ͷ – 6,5  kW Technický list viz. příloha č. ͳ3. 
 
Akumulační nádrž Doporučená velikost akumulátoru je dle výrobce ͳͲ–20 l / kW tepelného čerpadla. Výkon tepelného čerpadla  je 7,3 kW. 
 
7,3*20 = 146 l -> z důvodu vytápění také krbovými kamny s výměníkem, byla zvolena akumulační nádrž 3ͲͲ l, viz. příloha č. ͳʹ. 
 
b) Klimatické ȋpolohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky 
ȋuvažovaná venkovní výpočtová teplota, průměrná denní venkovní teplota 
v otopném období, počet otopných dnů v roce atd. 
 
Údaje o budově Základní rozměr domu:   8,65 m x 12,0 m  Užitná plocha:      přízemí: ͺ3,ͳ mʹ 
                             podkroví: ͺ3,ͻͷ mʹ 
    celkem: 167,05 m2      Zastavěná plocha:    103,8 m2        Obestavěný prostor:  216,42 m2 Počet uživatelů:  4-5 osob 
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Klimatické poměry 
 
Lokalita:     Dolní Dobrouč 
0,000 = 350,0 m.n.m. B.p.v:  Délka otopného období:    ʹͷͳ dnů Návrhová venkovní teplota:   Te  = - ͳͷ°C  Převažující vnitřní návrhová teplota Tim  = 20°C 
 
c) Přehled navrhovaných a předpokládaných hodnot  
tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí 
 Tepelně technické posouzení je provedeno pomocí programu TEPLO EDU ʹͲͳͶ [13] viz. příloha č. 3 
 
d) Přehled tepelných ztrát budovy po místnostech s uvedením ztrát prostupem, 
větráním, celkových tepelných ztrát, přehled trvalých a proměnných tepelných 
zisků budovy 












Obr. č. 1. - Výpis tepelných ztrát místností, zdroj: vlastní 
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e) Přehled jednotlivých vzduchotechnických zařízení napojených na rozvody tepla 
s uvedením jmenovitých potřebných tepelných příkonů ȋtepelného příkonu 
předehřívače, ohřívače, příp. ohřívače vody), 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
f) Výpočet potřebného tepelného příkonu pro ohřev teplé vody  
 Na ohřev vody je potřeba 20,025 kW během ʹͶ hodin, výpočet viz příloha č. 6 
 
g) Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje tepla 
 Tepelná ztráta RD ȋdle programu ZTRÁTY ʹͲͳͳ): 7,724 [kW] Tepelný výkon pro ohřev TV: 0,834 [kW] 
Celkem: 8,558  [kW] 
 
h) Stanovení a přehled roční potřeby tepla pro vytápění, vzduchotechniku a 
přípravu teplé vody, celková roční potřeba tepla v  GJ/rok 
 Roční potřeba tepla na vytápění: 
 
QVYT,r = 59,7 GJ/rok 
QVYT,r = 16,6 GJ/rok 
 Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody: 
 
QTUV,r = 30 GJ/rok 
QTUV,r = 8,3 GJ/rok 
 Stanovení tepelného výkonu na ohřev TV:  
 
Φ1n  = 0,834 kWh Podrobný výpočet viz. příloha č. 6 
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i) výpočet hodnoty přípojného výkonu zdroje tepla, vycházející z hodnot 
potřebného tepelného příkonu pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev teplé vody 
 Výkon tepelného čerpadla při Ͳ°C/Ͷͷ°C: 7,3 [kW] Tepelné čerpadlo země/voda.  Doporučený poměr výkonu tepelného čerpadla k tepelné ztrátě objektu je dle výrobce tepelného čerpadla 70 - 85 %. 
0,75 * 7,724 = 5,793 [kWh] 
j) Popis přípojky primárního média, nominální parametry, sjednané množství 
odběru ȋtepelný příkon a roční odběr) 
 Provoz tepelného čerpadla je zajištěn elektrickou energií. Chráněno jističem ʹͲA, 
3 fázový jistič. 
 
k) popis výměníkové/předávací stanice tepla, umístění, parametry primární  
a sekundární strany, zabezpečovací a regulační systém 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
l) Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení, 
 Vrt tepelného čerpadla je umístěn na severní straně pozemku. Tepelné čerpadlo 
je umístěno v technické místnosti ȋͳ.Ͳ͸Ȍ společně s akumulační nádrží, do které 
je napojeno. Krbová kamna s teplovodním výměníkem jsou umístěna v obývací části místnosti ͳ.Ͳʹ a jsou napojena do akumulační nádrže ȋͳ.Ͳ͸Ȍ. 
 
 
m) Výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu, stavební 
a technické řešení 
 Není v tomto projektu řešeno. 
Bakalářská práce 
- 45 - 
Větrání kotelny je přirozeně, okny. 
 
n) Výpočet průřezu kouřovodů a komínů 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 V celém objektu je pouze jeden komín. Komín musí být proveden v souladu s ČSN 73 
4ʹͲͳ Komíny a kouřovody [18]. Komíny je navržen sytému SCHIEDEL UNIP PLUS ʹͲL, jedná se o třísložkový komínový systém se zadním odvětráním a vnitřní keramickou vložkou. Rozměr jednoprůduchové tvárnice s větrací šachtou použitého komínu je 3͸Ͳ x ͷͲͲ mm a průměr průduchu ʹͲͲ mm [11]. 
 
o) Řešení požární bezpečnosti kotelny 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
p) popis uvažovaného otopného systému, nominální teplotní spád, tlakové pásmo, 
typ okruhů rozvodu tepla 
 Vytápěno bude podlahovým vytápěním a deskovými otopnými tělesy požadovaného výkonu dle tepelných ztrát v jednotlivých místnostech a navíc bude v místnosti 2.05 trubkové otopné těleso. Soustava je navržena jako nízkoteplotní s teplotním spádem 
45/35°C, který je shodný jak pro podlahové vytápění, tak pro otopná tělesa., viz. příloha 
7, 8. 
 
q) Rozdělení otopného systému na jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok 
 Soustava vytápění se skládá ze tří okruhů: primárního, sekundárního a vlastního otopného systému. 
V primárním okruhu se energie přivádí ze zapuštěné plastové sondy, která je naplněna nemrznoucí směsí jenž přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo má elektronicky řízená oběhová čerpadla WILO primárního i sekundárního okruhu viz. příloha č. ͳͳ. 
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Sekundární okruh slouží pro ohřev TUV a vytápění do akumulační nádrže. Tepelné čerpadlo má ekvitermní regulátor REGO ͳͲͲͲ s kaskádním řízením tepelného čerpadla s možným připojením vnitřního čidla s dálkovým ovládáním a také regulátor pro řízení až tří směšovaných okruhů a pasivního chlazení. Systém je rozdělen na dva rozdělovače CI 
557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým. 
V 1.NP je 10-cestný, umístěn v technické místnosti ȋͳ.Ͳ͸Ȍ, v 2.NP je 6-cestný, umístěn 
v předstěně, přístupný z koupelny (2.05). Vlastní otopný systém využívá akumulační nádrž na vytápění otopného systému. Systém obsahuje expanzní nádobu REGULUS  HS  Ͳ25  s objemem  25l ,  viz. příloha č. 10    .     
 
r) Tlaková ztráta, způsob regulace ȋkvantitativní/kvalitativní), parametry 
oběhových čerpadel, regulačních ventilů 
 Výpočet viz. příloha č.8 
 
s) Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění. 
 Páteřní a stoupací rozvody jsou z měděného potrubí. Stoupací potrubí je umístěno 
v předstěně u wc (1.05), kotveno do zdi pomocí ocelo-pryžových objímek. Akumulační nádrž společně s tepelným čerpadlem je k rozdělovači propojeno také měděným. Potrubí z mědi je rovněž použito k propojení krbu s akumulační nádrží. Vedení ležatého potrubí je v podlaze, prostupy zdí jsou v chráničce. Odvzdušnení systému probíhá 
v rozdělovači pomocí přivzdušnovacích ventilů. 
 
t) Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla 
 Základní vyregulování a vyvážení probíhá ekvitermní regulací na tepelném čerpadle 
(REGO 1000). Regulování jednotlivých místností probíhá v rozdělovačích ȋprůtokoměryȌ. Akumulační zásobník je zapojen do systému jako dělící zásobník, který hydraulicky oddělí výrobu tepla ȋtepelné čerpadloȌ od využití tepla ȋpodlahové vytápění a otopná tělesaȌ. Regulace vody v akumulačním zásobníku je regulována ekvitermní regulací ȋREDO ͳͲͲͲȌ, která je součástí tepelného čerpadla, výpočet viz. příloha č. 7, ͺ. 
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u) Zabezpečení a doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody 
 Automatické řešení odvzdušnení, automatické přivzdušňovací a odvzdušňovací ventily umístěny na rozdělovači. Voda do soustavy je doplňována z vnitřního vodovodu, na který je tepelné čerpadlo napojeno. 
 
v) Tlakové poměry při vychladlé soustavě ȋplnící tlak, provozní tlak, maximální 
tlak, otevírací tlak pojistného ventilu) 
 Otevírací přetlak pojistného ventilu je 1,5 baru   
 
w) výpočet pojistného ventilu 
 Tepelné čerpadlo je osazeno pojistným ventilem pro studenou stranu, pojistný tlak  
4 bar. 
 
x) popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů 
 Podlahové vytápění bude umístěno v obývacím pokoji + kuchyni (1.02), wc (1.05) a koupelně ȋʹ.ͲͷȌ. Ve zbylých vytápěných prostorech budou umístěna otopná tělesa 
KORADO [19]. 
 
1.02 - deskové otopné těleso RADIK VK  
1.03 – deskové otopné těleso RADIK VK  
2.02 - deskové otopné těleso RADIK VK  
2.03 - deskové otopné těleso RADIK VK 
2.04 - deskové otopné těleso RADIK VK 
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y) popis otopných ploch, umístění, způsob připojení na tepelnou soustavu, 
regulace, teploty v prostoru, 
 Podlahové vytápění bude napojeno do dvou rozdělovačů IVAR CI ͷͷ7 VP DUAL MIX. 
V 1.NP bude 10-cestný, umístěn v technické místnosti ȋͳ.Ͳ͸Ȍ, v 2.NP bude 6-cestný, umístěn v předstěně, přístupný z koupelny ȋʹ.ͲͷȌ, viz. příloha č. 7. Desková ȋtrubkováȌ tělesa jsou napojena do rozdělovače pro podlahové vytápění 
a pracují na stejném teplotním spádu Ͷͷ/3ͷ°C. Tam, kde je podlahové vytápění musí být podlaha  odizolována od obvodového zdiva. IVAR ALPEX DUO XS ͳ͸xʹ mm je použito jako potrubí pro rozvod podlahového vytápění a je uchyceno k systémové izolační desce 
IVAR  ND 3Ͳ N, zbylé potrubí je měděnéȋstoupací potrubí, otopná tělesa, akumulační nádrž, tepelné čerpadlo, krb s výměníkemȌ 
 
z) Popis připojení vzduchotechnických zařízení na otopnou soustavu, 
způsob,regulace teploty, nominální tepelné výkony, průtoky, tlakové ztráty 
výměníků 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
aa) parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů 
 
Viz. příloha č.11. 
 
bb) měření spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, 
vyhodnocení 
 Není v tomto projektu řešeno. 
 
cc) Popis způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný 
výkon 
 Ohřev teplé vody bude probíhat v tepelném čerpadle, které má v sobě zabudovaný 
nerezový dvouplášťový zásobník pro ohřev teplé vody ȋʹʹͷ l celkový objem, z toho 185 l 
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užitková vodaȌ. Elektrické zapojení  ͶͲͲV 3N~ͷͲHz. Tepelný výkon na ohřev TV byl vypočten Φ1n  = 0,834 kWh, viz. příloha č. 6. 
 
dd) Způsob regulace přípravy teplé vody 
 Regulace probíhá elektrickou patronou, kterou řídí regulace tepelného čerpadla. 
 
ee) typy navržených zařízení 
 
Tepelné čerpadlo IVT PREMIUMLINE EQ 8 [15] Výkon tepelného čerpadla při Ͳ°C/Ͷͷ°C: 7,3 [kW] Příkon: ʹ,Ͳ3 [kW] Topný faktor při Ͳ°C / Ͷͷ°C: 3,͸ Vestavěný elektrický kotel ͻ kW ȋbivalentní zdrojȌ: kaskádně spínaný  
s výkony: 3 – 6 - 9 kW 
 
Krbová kamna ROMOTOP TALA 10 TV [16] Regulovaný výkon: Ͷ – 14 kW Regulovaný výkon teplovodního výměníku ʹ,ͷ – 6,5  kW 
 Akumulační nádrž Doporučená velikost akumulátoru je dle výrobce ͳͲ–20 l / kW tepelného čerpadla. Výkon tepelného čerpadla je 7,3 kW. 
 
7,3*20 = 146 l -> z důvodu vytápění také krbovými kamny s výměníkem, byla zvolena akumulační nádrž 3ͲͲ l, viz. příloha č. ͳʹ. 
 Rozdělovače 
 
CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým. Rozdělovač obsahuje uzavírací armatury, průtokoměry, odvzdušňovacích ventily a uzavíracích ventily pro jednotlivé větve. V 1.NP je 10-cestný, v 2.NP je 6-cestný. 
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ff) Potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace 
 Potrubí od tepelného čerpadla k akumulační nádrži a stoupací potrubí je provedeno 
z mědi dimenze 28x1, ʹʹxͳ.  Přípoj topné vody u akumulační nádrže je ͷ/Ͷ“ vnitřní. Připojovací nátrubky topné vody u krbu s teplovodním výměníkem jsou G 3/4" vnitřní. 
Rozvody k jednotlivým otopným tělesům jsou z měděného potrubí dimenze ͳ8x1. Potrubí bude zaiozolováno izolací ROCKWOOL FLEXOROCK [14] viz. výpočet příloha č. 9. IVAR ALPEX DUO XS ͳ͸xʹ mm je použito jako potrubí pro rozvod podlahového vytápění 
a je uchyceno k systémové izolační desce IVAR  ND 3Ͳ N. Veškeré ležaté potrubí je vedeno v podlaze, prostupy zdí jsou v chráničce. Stoupací potrubí je umístěno v předstěně u wc ȋͳ.ͲͷȌ, kotveno do zdi pomocí ocelo-pryžových objímek. 
 
gg) výpis materiálů potrubí jednotlivých částí soustavy, definice nátěrů, tepelných 
izolací, popis způsobu zavěšení potrubí, uložení a kompenzace. 
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2 ZÁVĚR 
 Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu ȋstavební zákonȌ[ͳ], kterou vyhlášky Ͷͻͻ/ʹͲͲ͸ Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky ͸ʹ/ʹͲͳ3 Sb.[ʹ]. 
 Během zpracování bakalářské práce jsem si osvojil principy návrhu vytápění rodinného domu. Konkrétně návrh tepelného čerpadla, podlahového vytápění v kombinaci 
s vytápěním otopnými tělesy. 
 Tepelné čerpadlo je v současné době nejmodernějším systémem pro vytápění 
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Příloha č. 1 
 
Namodelovaný detail 
 z hlediska tepelně technických vlastností 
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Ostrava 2016  
Zvolený detail – podlaha na terénu 
 
Skladba konstrukce ȋod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0800  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  5  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  26000,0   0.0000 
  6 Beton hutný 0,1200 1,3000 1020,0 2200,0 20,0  0.0000 
  6 Štěrkopísek 0,1000 2,0000 1010,0 2000,0 50,0  0.0000 
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Vstupní údaje: Konstrukční výška: 2950 [mm] Šířka schodiště: 900 [mm] 
 
Vzorec pro výpočet schodiště: 
2·hs + bs = 630 [mm]      (20) 
hs – výška jednoho stupně [mm] 
bs – šířka jednoho stupně [mm] 
 
Parametry: Optimální výška schodišťového stupně h=ͳ͸Ͳ-180 [mm] Šířka stupně bmin= ʹͷͲ [mm] Podchodná výška hͳ,min=ʹͳͲͲ [mm] Průchodná výška hͳ,min=ͳͻͷͲ [mm] 
N= kv/hs= 2950/180= 16,3;  N=16   (20) 
 
Skutečná výška stupně: 
hs= kv/N= 2950/16= 184,3 
 
Šířka stupně: šs = ͸3Ͳ - ʹ·hs [mm]  (20) šs = ͸3Ͳ - ʹ· 184,3 [mm] šs = 261,4 [mm] → navrhuji šířku stupně 265 mm 
 
Posouzení: ʹ·hs + bs = ͸3Ͳ → ʹ·184,3+265 = 633,͸ → vyhovuje rozmezí ͸ͲͲ až 650 
 
 












Obr. č. 1. – Třídění schodiště podle sklonu ramen, zdroj: ČSN 73 ͺ13Ͷ 
 
Podchodná výška: 
H1= ȋͳͷͲͲ+7ͷͲȌ/cos α 
H1= (1500+750)/cos 34,8  
     = 2740 mm > 2100 mm   (20) 
 
Průchodná výška: Hʹ = 7ͷͲ + ͳͷͲͲ · cosα  (20) Hʹ = 7ͷͲ + ͳͷͲͲ · cos3ͳ,Ͷ7 = 1981 mm > 1950 mm 
 
Bylo navrženo dvouramenné monolitické schodiště, které je v souladu s 
požadavky normy. 
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Výpočet a posouzení tepelně technických vlastností 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  SO-OBKLAD-24 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Omítka jádrová  0,0150  0,4800  900,0  1300,0  15,0   0.0000 
  4  HELUZ FAMILY 3  0,3800  0,0890  1000,0  640,0  7,5   0.0000 
  5  HELUZ TO EXTRA  0,0400  0,1070  850,0  350,0  12,0   0.0000 
  6  Krycí štuk  0,0050  0,9420  850,0  500,0  15,0   0.0000 
  7  Omítka silikon  0,0020  0,7000  900,0  1800,0  180,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lepidlo   --- 
  3  Omítka jádrová   --- 
  4  HELUZ FAMILY 38 - HE   --- 
  5  HELUZ TO EXTRA   --- 
  6  Krycí štuk   --- 
  7  Omítka silikonová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 




 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.3   44.5  1351.2    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    24.3   46.5  1411.9    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    24.3   47.5  1442.2     2.6   79.6   586.0 
    4        30    24.3   48.1  1460.5     7.4   77.6   798.6 
    5        31    24.3   50.6  1536.4    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    24.3   53.0  1609.2    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    24.3   54.1  1642.6    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    24.3   53.7  1630.5    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    24.3   50.9  1545.5    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    24.3   48.4  1469.6     8.3   77.1   843.7 
   11        30    24.3   47.5  1442.2     2.9   79.5   597.9 
   12        31    24.3   46.6  1414.9    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.693 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.206 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2138.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          0.2 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.9   0.653    11.4   0.527    22.9   0.950    48.3 
    2    15.5   0.655    12.1   0.520    23.0   0.950    50.2 
    3    15.9   0.612    12.4   0.453    23.2   0.950    50.7 
    4    16.1   0.513    12.6   0.309    23.5   0.950    50.6 
    5    16.9   0.370    13.4   0.076    23.7   0.950    52.4 
    6    17.6   0.230    14.1  ------    23.9   0.950    54.4 
    7    17.9   0.139    14.4  ------    23.9   0.950    55.3 
    8    17.8   0.178    14.3  ------    23.9   0.950    55.0 
    9    17.0   0.356    13.5   0.052    23.7   0.950    52.7 
   10    16.2   0.492    12.7   0.276    23.5   0.950    50.8 
   11    15.9   0.606    12.4   0.445    23.2   0.950    50.7 
   12    15.6   0.655    12.1   0.519    23.0   0.950    50.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   23.2   23.2   23.2   22.9  -11.6  -14.6  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   2277   1797   1737   1646    505    313    283    138 
 p,sat [Pa]:   2850   2842   2837   2794    225    171    170    170 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2s)] 
           
    1   0.3108    0.4440   8.209E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.3346 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      1.6494 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SO-OBKLAD-24 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lepidlo  0,003       0,800  50,0 
   3  Omítka jádrová  0,015       0,480  15,0 
   4  HELUZ FAMILY 38 - HE  0,380       0,089  7,5 
   5  HELUZ TO EXTRA  0,040       0,107  12,0 
   6  Krycí štuk  0,005       0,942  15,0 









   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Krycí štuk). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,3346 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,6494 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽůDůVEK NENÍ SPLNċN. 
 
 




    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  SO-OBKLAD-20 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Omítka jádrová  0,0150  0,4800  900,0  1300,0  15,0   0.0000 
  4  HELUZ FAMILY 3  0,3800  0,0890  1000,0  640,0  7,5   0.0000 
  5  HELUZ TO EXTRA  0,0400  0,1070  850,0  350,0  12,0   0.0000 
  6  Krycí štuk  0,0050  0,9420  850,0  500,0  15,0   0.0000 
  7  Omítka silikon  0,0020  0,7000  900,0  1800,0  180,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lepidlo   --- 
  3  Omítka jádrová   --- 
  4  HELUZ FAMILY 38 - HE   --- 
  5  HELUZ TO EXTRA   --- 
  6  Krycí štuk   --- 
  7  Omítka silikonová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 






Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.3   55.4  1318.9    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    20.3   57.9  1378.4    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.3   59.2  1409.4     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.3   60.0  1428.4     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.3   63.2  1504.6    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    20.3   66.2  1576.0    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    20.3   67.7  1611.7    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    20.3   67.1  1597.5    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    20.3   63.6  1514.1    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    20.3   60.3  1435.6     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.3   59.2  1409.4     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.3   58.1  1383.2    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.693 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.206 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2138.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          0.2 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.5   0.749    11.1   0.603    19.1   0.950    59.5 
    2    15.2   0.760    11.7   0.600    19.2   0.950    61.9 
    3    15.5   0.730    12.1   0.536    19.4   0.950    62.5 
    4    15.7   0.645    12.3   0.379    19.7   0.950    62.5 
    5    16.5   0.518    13.1   0.074    19.9   0.950    64.7 
    6    17.3   0.355    13.8  ------    20.1   0.950    67.2 
    7    17.6   0.213    14.1  ------    20.1   0.950    68.4 
    8    17.5   0.278    14.0  ------    20.1   0.950    67.9 
    9    16.6   0.505    13.2   0.037    19.9   0.950    65.1 
   10    15.8   0.625    12.4   0.338    19.7   0.950    62.6 
   11    15.5   0.725    12.1   0.528    19.4   0.950    62.5 
   12    15.2   0.762    11.8   0.601    19.2   0.950    62.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   19.4   19.3   19.3   19.1  -11.9  -14.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1309   1046   1013    964    339    234    217    138 
 p,sat [Pa]:   2245   2239   2236   2204    218    170    170    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2s)] 
           
    1   0.3812    0.4440   3.484E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0481 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.4397 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SO-OBKLAD-20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lepidlo  0,003       0,800  50,0 
   3  Omítka jádrová  0,015       0,480  15,0 
   4  HELUZ FAMILY 38 - HE  0,380       0,089  7,5 
   5  HELUZ TO EXTRA  0,040       0,107  12,0 
   6  Krycí štuk  0,005       0,942  15,0 
   7  Omítka silikonová  0,002       0,700  180,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,745 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,206 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Krycí štuk). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0481 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,4397 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 
 Teplo 2014 EDU, (c) 2014 Svoboda Software 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  SO-OMITKA-20 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vápenosádrová  0,0150  0,4820  850,0  1250,0  10,0   0.0000 
  2  HELUZ FAMILY 3  0,3800  0,0890  1000,0  640,0  7,5   0.0000 
  3  HELUZ TO EXTRA  0,0400  0,1070  850,0  350,0  12,0   0.0000 
  4  Krycí štuk  0,0050  0,9420  850,0  500,0  15,0   0.0000 
  5  Omítka silikon  0,0020  0,7000  900,0  1800,0  180,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Vápenosádrová omítka   --- 
  2  HELUZ FAMILY 38 - HE   --- 
  3  HELUZ TO EXTRA   --- 
  4  Krycí štuk   --- 
  5  Omítka silikonová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.3   55.4  1318.9    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    20.3   57.9  1378.4    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.3   59.2  1409.4     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.3   60.0  1428.4     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.3   63.2  1504.6    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    20.3   66.2  1576.0    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    20.3   67.7  1611.7    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    20.3   67.1  1597.5    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    20.3   63.6  1514.1    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    20.3   60.3  1435.6     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.3   59.2  1409.4     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.3   58.1  1383.2    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.683 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.206 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2027.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         23.7 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.53 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.5   0.749    11.1   0.603    19.1   0.950    59.6 
    2    15.2   0.760    11.7   0.600    19.2   0.950    61.9 
    3    15.5   0.730    12.1   0.536    19.4   0.950    62.6 
    4    15.7   0.645    12.3   0.379    19.7   0.950    62.5 
    5    16.5   0.518    13.1   0.074    19.9   0.950    64.8 
    6    17.3   0.355    13.8  ------    20.1   0.950    67.2 
    7    17.6   0.213    14.1  ------    20.1   0.950    68.4 
    8    17.5   0.278    14.0  ------    20.1   0.950    67.9 
    9    16.6   0.505    13.2   0.037    19.9   0.950    65.1 
   10    15.8   0.625    12.4   0.338    19.7   0.950    62.6 
   11    15.5   0.725    12.1   0.528    19.4   0.950    62.5 
   12    15.2   0.762    11.8   0.601    19.2   0.950    62.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   19.4   19.1  -11.9  -14.6  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1309   1265    412    268    246    138 
 p,sat [Pa]:   2245   2214    218    170    170    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2s)] 
           
    1   0.3067    0.4350   6.224E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.1271 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.4828 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  ůkt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.3950    0.3950   6.23E-0009     0.0167 
   1   0.3950    0.3950   1.13E-0008     0.0471 
   2   0.3950    0.3950   6.19E-0009     0.0621 
   3   0.3950    0.3950  -1.21E-0008     0.0296 
   4    ---       ---    -4.71E-0008     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0621 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0621 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá Ětj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 







   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SO-OMITKA-20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vápenosádrová omítka  0,015       0,482  10,0 
   2  HELUZ FAMILY 38 - HE  0,380       0,089  7,5 
   3  HELUZ TO EXTRA  0,040       0,107  12,0 
   4  Krycí štuk  0,005       0,942  15,0 
   5  Omítka silikonová  0,002       0,700  180,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,745 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,206 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Krycí štuk). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1271 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,4828 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽůDůVEK NENÍ SPLNċN. 
 
 











    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  SV-OMITKA-20>15 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vápenosádrová  0,0150  0,4820  850,0  1250,0  10,0   0.0000 
  2  HELUZ FAMILY 3  0,3800  0,0890  1000,0  640,0  7,5   0.0000 
  3  Vápenosádrová  0,0150  0,4820  850,0  1250,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Vápenosádrová omítka   --- 
  2  HELUZ FAMILY 38 - HE   --- 
  3  Vápenosádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.332 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.218 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       1473.2 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         22.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.02 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.947 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   20.1   20.1   15.2   15.2 
 p [Pa]:   1309   1288    874    852 
 p,sat [Pa]:   2359   2353   1725   1721 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.903E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SV-OMITKA-20>15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vápenosádrová omítka  0,015       0,482  10,0 
   2  HELUZ FAMILY 38 - HE  0,380       0,089  7,5 
   3  Vápenosádrová omítka  0,015       0,482  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,698 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,218 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 





    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  SO-OMITKA-15 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Vápenosádrová  0,0150  0,4820  850,0  1250,0  10,0   0.0000 
  2  HELUZ FAMILY 3  0,3800  0,0890  1000,0  640,0  7,5   0.0000 
  3  HELUZ TO EXTRA  0,0400  0,1070  850,0  350,0  12,0   0.0000 
  4  Krycí štuk  0,0050  0,9420  850,0  500,0  15,0   0.0000 
  5  Omítka silikon  0,0020  0,7000  900,0  1800,0  180,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Vápenosádrová omítka   --- 
  2  HELUZ FAMILY 38 - HE   --- 
  3  HELUZ TO EXTRA   --- 
  4  Krycí štuk   --- 
  5  Omítka silikonová   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    60.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.3   55.4  1318.9    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    20.3   57.9  1378.4    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.3   59.2  1409.4     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.3   60.0  1428.4     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.3   63.2  1504.6    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    20.3   66.2  1576.0    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    20.3   67.7  1611.7    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    20.3   67.1  1597.5    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    20.3   63.6  1514.1    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    20.3   60.3  1435.6     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.3   59.2  1409.4     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.3   58.1  1383.2    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.683 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.206 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2027.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         23.7 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.06 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.950 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.5   0.749    11.1   0.603    19.1   0.950    59.6 
    2    15.2   0.760    11.7   0.600    19.2   0.950    61.9 
    3    15.5   0.730    12.1   0.536    19.4   0.950    62.6 
    4    15.7   0.645    12.3   0.379    19.7   0.950    62.5 
    5    16.5   0.518    13.1   0.074    19.9   0.950    64.8 
    6    17.3   0.355    13.8  ------    20.1   0.950    67.2 
    7    17.6   0.213    14.1  ------    20.1   0.950    68.4 
    8    17.5   0.278    14.0  ------    20.1   0.950    67.9 
    9    16.6   0.505    13.2   0.037    19.9   0.950    65.1 
   10    15.8   0.625    12.4   0.338    19.7   0.950    62.6 
   11    15.5   0.725    12.1   0.528    19.4   0.950    62.5 
   12    15.2   0.762    11.8   0.601    19.2   0.950    62.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   14.8   14.6  -12.3  -14.7  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1063   1027    354    241    223    138 
 p,sat [Pa]:   1680   1659    210    169    169    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2s)] 
           
    1   0.3067    0.4350   4.538E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0752 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.6373 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  ůkt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.3950    0.3950   6.23E-0009     0.0167 
   1   0.3950    0.3950   1.13E-0008     0.0471 
   2   0.3950    0.3950   6.19E-0009     0.0621 
   3   0.3950    0.3950  -1.21E-0008     0.0296 
   4    ---       ---    -4.71E-0008     0.0000 
   5    ---       ---        ---          ---   
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0621 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0621 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá Ětj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 







   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SO-OMITKA-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,3 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Vápenosádrová omítka  0,015       0,482  10,0 
   2  HELUZ FAMILY 38 - HE  0,380       0,089  7,5 
   3  HELUZ TO EXTRA  0,040       0,107  12,0 
   4  Krycí štuk  0,005       0,942  15,0 
   5  Omítka silikonová  0,002       0,700  180,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,767 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,206 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,075 kg/m2,rok 
  (materiál: Krycí štuk). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0752 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,6373 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽůDůVEK NENÍ SPLNċN. 
 
 





    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  SV-OBKLAD-24>15 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Omítka jádrová  0,0150  0,4800  900,0  1300,0  15,0   0.0000 
  4  HELUZ 20 - HE  0,2000  0,2990  1000,0  660,0  7,5   0.0000 
  5  Vápenosádrová  0,0150  0,4820  850,0  1250,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lepidlo   --- 
  3  Omítka jádrová   --- 
  4  HELUZ 20 - HE   --- 
  5  Vápenosádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 




  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.741 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.999 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.02 / 1.05 / 1.10 / 1.20 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         15.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          7.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.23 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.777 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   23.1   23.0   23.0   22.7   16.5   16.2 
 p [Pa]:   2277   1747   1681   1581    918    852 
 p,sat [Pa]:   2823   2814   2808   2759   1876   1842 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  8.837E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SV-OBKLAD-24>15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lepidlo  0,003       0,800  50,0 
   3  Omítka jádrová  0,015       0,480  15,0 
   4  HELUZ 20 - HE  0,200       0,299  7,5 
   5  Vápenosádrová omítka  0,015       0,482  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,632 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,777 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,00 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  SV-OBKLAD-20>15 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnitřní 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Keramický obkl  0,0060  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Omítka jádrová  0,0150  0,4800  900,0  1300,0  15,0   0.0000 
  4  HELUZ 20 - HE  0,2000  0,2990  1000,0  660,0  7,5   0.0000 
  5  Vápenosádrová  0,0150  0,4820  850,0  1250,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Keramický obklad   --- 
  2  Baumit lepidlo   --- 
  3  Omítka jádrová   --- 
  4  HELUZ 20 - HE   --- 
  5  Vápenosádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.13 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        0.741 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.999 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    1.02 / 1.05 / 1.10 / 1.20 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.7E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         15.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          7.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.66 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.777 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.2   20.2   20.2   20.0   16.0   15.8 
 p [Pa]:   1367   1175   1152   1116    876    852 
 p,sat [Pa]:   2369   2364   2361   2333   1813   1792 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.193E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   SV-OBKLAD-20>15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,7 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Keramický obklad  0,006       1,010  200,0 
   2  Baumit lepidlo  0,003       0,800  50,0 
   3  Omítka jádrová  0,015       0,480  15,0 
   4  HELUZ 20 - HE  0,200       0,299  7,5 
   5  Vápenosádrová omítka  0,015       0,482  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,507 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,777 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,70 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,999 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  POD-1NP-DLAZ-20 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0540  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  26000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lepidlo   --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  IVAR ND 30 N   --- 
  5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  6  Bitagit 40 Mineral   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.638 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.263 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.9E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1362.19 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         7.35 C 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   POD-1NP-DLAZ-20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lepidlo  0,003       0,800  50,0 
   3  Potěr cementový  0,054       1,160  19,0 
   4  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  26000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,412 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,263 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   7,35 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽůDůVEK NENÍ SPLNċN. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  POD-1NP-DLAZ-15 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0540  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  5  Rigips EPS 100  0,1000  0,0370  1270,0  20,0  30,0   0.0000 
  6  Bitagit 40 Min  0,0040  0,2100  1470,0  1200,0  26000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lepidlo   --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  IVAR ND 30 N   --- 
  5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)   --- 
  6  Bitagit 40 Mineral   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.638 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.263 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.9E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.936 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1362.19 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         9.98 C 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   POD-1NP-DLAZ-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lepidlo  0,003       0,800  50,0 
   3  Potěr cementový  0,054       1,160  19,0 
   4  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 
   6  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  26000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,159 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,263 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty Ěčl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   9,98 C 
  POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  POD-2NP-DLAZ-24>20 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Potěr cementov  0,0540  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lepidlo   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Potěr cementový   --- 
  5  IVAR ND 30 N   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Sádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    20.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.225 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.639 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.66 / 0.69 / 0.74 / 0.84 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         43.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.848 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   23.8   23.8   23.8   23.8   23.6   21.3   20.5   20.5 
 p [Pa]:   2277   2095   2079   1876   1772   1681   1174   1168 
 p,sat [Pa]:   2952   2948   2946   2942   2919   2530   2409   2405 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.030E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   POD-2NP-DLAZ-24>20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  20,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lepidlo  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Potěr cementový  0,054       1,160  19,0 
   5  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   6  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   7  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,204 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,848 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   1,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,64 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  POD-2NP-DLAZ-24>15 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Potěr cementov  0,0540  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lepidlo   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Potěr cementový   --- 
  5  IVAR ND 30 N   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Sádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.225 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.639 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.66 / 0.69 / 0.74 / 0.84 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         43.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        22.89 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.848 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   23.3   23.2   23.2   23.2   22.9   17.8   16.1   16.0 
 p [Pa]:   2277   2042   2023   1762   1628   1511    859    852 
 p,sat [Pa]:   2857   2848   2844   2835   2788   2035   1825   1818 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.608E-0008 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   POD-2NP-DLAZ-24>15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lepidlo  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Potěr cementový  0,054       1,160  19,0 
   5  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   6  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   7  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,632 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,848 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,64 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 





    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  POD-2NP-DLAZ-20>15 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha nad nevytápěným či méně vytáp. vnitřním prostorem 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Dlažba keramic  0,0090  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
  2  Baumit lepidlo  0,0030  0,8000  920,0  1300,0  50,0   0.0000 
  3  Aquafin - 2K  0,0020  0,2100  1000,0  1500,0  1000,0   0.0000 
  4  Potěr cementov  0,0540  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  5  IVAR ND 30 N  0,0300  0,0350  1270,0  30,0  30,0   0.0000 
  6  Stropní konstr  0,2500  0,8620  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  7  Sádrová omítka  0,0050  0,5700  1000,0  1300,0  10,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Dlažba keramická   --- 
  2  Baumit lepidlo   --- 
  3  Aquafin - 2K   --- 
  4  Potěr cementový   --- 
  5  IVAR ND 30 N   --- 
  6  Stropní konstrukce Porotherm Miako 250 mm 
    --- 
  7  Sádrová omítka   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.17 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :    15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    50.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        1.225 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.639 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.66 / 0.69 / 0.74 / 0.84 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    5.8E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         43.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.49 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.848 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   19.7   19.7   19.7   19.6   19.5   16.6   15.6   15.6 
 p [Pa]:   1309   1234   1228   1144   1101   1064    854    852 
 p,sat [Pa]:   2297   2293   2291   2287   2264   1887   1772   1769 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  8.369E-0009 kg/(m2.s) 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   POD-2NP-DLAZ-20>15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lepidlo  0,003       0,800  50,0 
   3  Aquafin - 2K  0,002       0,210  1000,0 
   4  Potěr cementový  0,054       1,160  19,0 
   5  IVAR ND 30 N  0,030       0,035  30,0 
   6  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   7  Sádrová omítka  0,005       0,570  10,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   -0,698 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,848 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,639 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STROP-24 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  312000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,1400  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Rockm  0,1600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  6  OSB desky  0,0220  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina   --- 
  4  Rockwool Rockmin   --- 
  5  Rockwool Rockmin   --- 
  6  OSB desky   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.3   53.4  1621.4    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    24.3   55.4  1682.1    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    24.3   55.7  1691.2     2.6   79.6   586.0 
    4        30    24.3   54.9  1666.9     7.4   77.6   798.6 
    5        31    24.3   56.0  1700.3    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    24.3   57.5  1745.9    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    24.3   58.3  1770.2    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    24.3   58.0  1761.1    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    24.3   56.2  1706.4    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    24.3   55.0  1670.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    24.3   55.6  1688.2     2.9   79.5   597.9 
   12        31    24.3   55.5  1685.1    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.408 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.131 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         88.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.2 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.7   0.758    14.2   0.630    23.4   0.968    56.3 
    2    18.3   0.764    14.8   0.626    23.5   0.968    58.2 
    3    18.4   0.728    14.9   0.566    23.6   0.968    58.1 
    4    18.2   0.637    14.7   0.429    23.8   0.968    56.7 
    5    18.5   0.506    15.0   0.209    23.9   0.968    57.3 
    6    18.9   0.379    15.4  ------    24.0   0.968    58.5 
    7    19.1   0.300    15.6  ------    24.1   0.968    59.1 
    8    19.0   0.334    15.5  ------    24.0   0.968    58.9 
    9    18.5   0.494    15.0   0.186    23.9   0.968    57.5 
   10    18.2   0.618    14.7   0.399    23.8   0.968    56.7 
   11    18.4   0.723    14.9   0.558    23.6   0.968    58.0 
   12    18.3   0.764    14.8   0.625    23.5   0.968    58.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   23.8   23.5   23.5   22.4    5.6  -13.6  -14.5 
 p [Pa]:   2277   2274    184    184    176    168    138 
 p,sat [Pa]:   2944   2892   2892   2713    910    187    173 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.359E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STROP-24 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina  0,030       0,147  0,4 
   4  Rockwool Rockmin  0,140       0,043  2,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,160       0,043  2,0 
   6  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  
  Požadavek U,N byl stanoven pro podmínku vyloučení povrchové kondenzace. 
  
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STROP-20 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  312000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,1400  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Rockm  0,1600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  6  OSB desky  0,0220  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina   --- 
  4  Rockwool Rockmin   --- 
  5  Rockwool Rockmin   --- 
  6  OSB desky   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.3   66.8  1590.3    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    20.3   69.3  1649.8    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.3   69.6  1657.0     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.3   68.7  1635.5     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.3   70.1  1668.9    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    20.3   72.0  1714.1    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    20.3   73.0  1737.9    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    20.3   72.6  1728.4    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    20.3   70.3  1673.6    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    20.3   68.7  1635.5     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.3   69.5  1654.6     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.3   69.4  1652.2    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.408 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.131 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         88.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.2 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.16 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.4   0.876    13.9   0.725    19.6   0.968    70.0 
    2    18.0   0.892    14.5   0.729    19.6   0.968    72.3 
    3    18.1   0.874    14.6   0.676    19.7   0.968    72.1 
    4    17.9   0.811    14.4   0.540    19.9   0.968    70.5 
    5    18.2   0.728    14.7   0.279    20.0   0.968    71.2 
    6    18.6   0.639    15.1  ------    20.1   0.968    72.7 
    7    18.8   0.566    15.3  ------    20.2   0.968    73.5 
    8    18.7   0.599    15.2  ------    20.2   0.968    73.2 
    9    18.2   0.719    14.7   0.246    20.1   0.968    71.3 
   10    17.9   0.796    14.4   0.505    19.9   0.968    70.4 
   11    18.0   0.870    14.5   0.669    19.7   0.968    72.0 
   12    18.0   0.893    14.5   0.729    19.6   0.968    72.4 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   19.8   19.6   19.6   18.6    3.5  -13.8  -14.5 
 p [Pa]:   1309   1308    163    163    159    155    138 
 p,sat [Pa]:   2313   2276   2275   2145    786    185    172 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.934E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STROP-20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina  0,030       0,147  0,4 
   4  Rockwool Rockmin  0,140       0,043  2,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,160       0,043  2,0 
   6  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,745 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,131 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STROP-15 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  312000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,1400  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Rockm  0,1600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  6  OSB desky  0,0220  0,1300  1700,0  650,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina   --- 
  4  Rockwool Rockmin   --- 
  5  Rockwool Rockmin   --- 
  6  OSB desky   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.3   66.8  1590.3    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    20.3   69.3  1649.8    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.3   69.6  1657.0     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.3   68.7  1635.5     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.3   70.1  1668.9    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    20.3   72.0  1714.1    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    20.3   73.0  1737.9    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    20.3   72.6  1728.4    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    20.3   70.3  1673.6    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    20.3   68.7  1635.5     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.3   69.5  1654.6     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.3   69.4  1652.2    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.408 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.131 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         88.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          4.2 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.968 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.4   0.876    13.9   0.725    19.6   0.968    70.0 
    2    18.0   0.892    14.5   0.729    19.6   0.968    72.3 
    3    18.1   0.874    14.6   0.676    19.7   0.968    72.1 
    4    17.9   0.811    14.4   0.540    19.9   0.968    70.5 
    5    18.2   0.728    14.7   0.279    20.0   0.968    71.2 
    6    18.6   0.639    15.1  ------    20.1   0.968    72.7 
    7    18.8   0.566    15.3  ------    20.2   0.968    73.5 
    8    18.7   0.599    15.2  ------    20.2   0.968    73.2 
    9    18.2   0.719    14.7   0.246    20.1   0.968    71.3 
   10    17.9   0.796    14.4   0.505    19.9   0.968    70.4 
   11    18.0   0.870    14.5   0.669    19.7   0.968    72.0 
   12    18.0   0.893    14.5   0.729    19.6   0.968    72.4 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   14.9   14.7   14.7   13.9    0.9  -13.9  -14.6 
 p [Pa]:    956    955    156    156    153    150    138 
 p,sat [Pa]:   1694   1669   1669   1583    651    182    171 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.048E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STROP-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina  0,030       0,147  0,4 
   4  Rockwool Rockmin  0,140       0,043  2,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,160       0,043  2,0 
   6  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,714 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,131 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STěECHů-24 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  312000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,1400  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Rockm  0,1600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  6  Pojistná hydro  0,0001  0,3500  1450,0  800,0  130,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina   --- 
  4  Rockwool Rockmin   --- 
  5  Rockwool Rockmin   --- 
  6  Pojistná hydroizolace   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    24.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    75.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.3   53.4  1621.4    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    24.3   55.4  1682.1    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    24.3   55.7  1691.2     2.6   79.6   586.0 
    4        30    24.3   54.9  1666.9     7.4   77.6   798.6 
    5        31    24.3   56.0  1700.3    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    24.3   57.5  1745.9    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    24.3   58.3  1770.2    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    24.3   58.0  1761.1    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    24.3   56.2  1706.4    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    24.3   55.0  1670.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    24.3   55.6  1688.2     2.9   79.5   597.9 
   12        31    24.3   55.5  1685.1    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.239 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.134 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         82.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        23.01 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.7   0.758    14.2   0.630    23.4   0.967    56.4 
    2    18.3   0.764    14.8   0.626    23.5   0.967    58.3 
    3    18.4   0.728    14.9   0.566    23.6   0.967    58.1 
    4    18.2   0.637    14.7   0.429    23.7   0.967    56.8 
    5    18.5   0.506    15.0   0.209    23.9   0.967    57.3 
    6    18.9   0.379    15.4  ------    24.0   0.967    58.5 
    7    19.1   0.300    15.6  ------    24.1   0.967    59.2 
    8    19.0   0.334    15.5  ------    24.0   0.967    58.9 
    9    18.5   0.494    15.0   0.186    23.9   0.967    57.5 
   10    18.2   0.618    14.7   0.399    23.8   0.967    56.8 
   11    18.4   0.723    14.9   0.558    23.6   0.967    58.0 
   12    18.3   0.764    14.8   0.625    23.5   0.967    58.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   23.8   23.5   23.5   22.4    5.2  -14.5  -14.5 
 p [Pa]:   2277   2274    155    155    147    139    138 
 p,sat [Pa]:   2942   2889   2888   2706    883    173    173 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  5.433E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STŘECHA-24 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  24,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina  0,030       0,147  0,4 
   4  Rockwool Rockmin  0,140       0,043  2,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,160       0,043  2,0 
   6  Pojistná hydroizolace  0,0001       0,350  130,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,913 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STěECHů-20 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  312000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,1400  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Rockm  0,1600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  6  Pojistná hydro  0,0001  0,3500  1450,0  800,0  130,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina   --- 
  4  Rockwool Rockmin   --- 
  5  Rockwool Rockmin   --- 
  6  Pojistná hydroizolace   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.3   66.8  1590.3    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    20.3   69.3  1649.8    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    20.3   69.6  1657.0     2.6   79.6   586.0 
    4        30    20.3   68.7  1635.5     7.4   77.6   798.6 
    5        31    20.3   70.1  1668.9    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    20.3   72.0  1714.1    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    20.3   73.0  1737.9    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    20.3   72.6  1728.4    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    20.3   70.3  1673.6    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    20.3   68.7  1635.5     8.3   77.1   843.7 
   11        30    20.3   69.5  1654.6     2.9   79.5   597.9 
   12        31    20.3   69.4  1652.2    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.239 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.134 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         82.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.14 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.4   0.876    13.9   0.725    19.5   0.967    70.0 
    2    18.0   0.892    14.5   0.729    19.6   0.967    72.4 
    3    18.1   0.874    14.6   0.676    19.7   0.967    72.2 
    4    17.9   0.811    14.4   0.540    19.9   0.967    70.5 
    5    18.2   0.728    14.7   0.279    20.0   0.967    71.2 
    6    18.6   0.639    15.1  ------    20.1   0.967    72.7 
    7    18.8   0.566    15.3  ------    20.2   0.967    73.5 
    8    18.7   0.599    15.2  ------    20.2   0.967    73.2 
    9    18.2   0.719    14.7   0.246    20.1   0.967    71.4 
   10    17.9   0.796    14.4   0.505    19.9   0.967    70.4 
   11    18.0   0.870    14.5   0.669    19.7   0.967    72.0 
   12    18.0   0.893    14.5   0.729    19.6   0.967    72.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   19.8   19.6   19.6   18.6    3.1  -14.5  -14.5 
 p [Pa]:   1309   1308    148    148    143    139    138 
 p,sat [Pa]:   2312   2273   2273   2140    765    172    172 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.974E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 




   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STŘECHA-20 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina  0,030       0,147  0,4 
   4  Rockwool Rockmin  0,140       0,043  2,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,160       0,043  2,0 
   6  Pojistná hydroizolace  0,0001       0,350  130,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,745 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,134 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 






    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2014 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STěECHů-15 
 Zpracovatel :   
 Zakázka :   
 Datum :  15.3.2015 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N 220  0,0003  0,3900  1700,0  880,0  312000,0   0.0000 
  3  Uzavřená vzduc  0,0300  0,1470  1010,0  1,2  0,4   0.0000 
  4  Rockwool Rockm  0,1400  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  5  Rockwool Rockm  0,1600  0,0430  840,0  29,0  2,0   0.0000 
  6  Pojistná hydro  0,0001  0,3500  1450,0  800,0  130,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N 220 Special   --- 
  3  Uzavřená vzduch. dutina   --- 
  4  Rockwool Rockmin   --- 
  5  Rockwool Rockmin   --- 
  6  Pojistná hydroizolace   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    15.3 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    24.3   53.4  1621.4    -2.9   81.4   390.3 
    2        28    24.3   55.4  1682.1    -1.1   80.7   449.8 
    3        31    24.3   55.7  1691.2     2.6   79.6   586.0 
    4        30    24.3   54.9  1666.9     7.4   77.6   798.6 
    5        31    24.3   56.0  1700.3    12.5   74.7  1082.2 
    6        30    24.3   57.5  1745.9    15.6   72.2  1278.9 
    7        31    24.3   58.3  1770.2    16.9   71.0  1366.3 
    8        31    24.3   58.0  1761.1    16.4   71.5  1332.9 
    9        30    24.3   56.2  1706.4    12.9   74.4  1106.5 
   10        31    24.3   55.0  1670.0     8.3   77.1   843.7 
   11        30    24.3   55.6  1688.2     2.9   79.5   597.9 
   12        31    24.3   55.5  1685.1    -1.0   80.8   454.1 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        7.239 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.134 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.2E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         82.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          2.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        14.30 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    17.7   0.758    14.2   0.630    23.4   0.967    56.4 
    2    18.3   0.764    14.8   0.626    23.5   0.967    58.3 
    3    18.4   0.728    14.9   0.566    23.6   0.967    58.1 
    4    18.2   0.637    14.7   0.429    23.7   0.967    56.8 
    5    18.5   0.506    15.0   0.209    23.9   0.967    57.3 
    6    18.9   0.379    15.4  ------    24.0   0.967    58.5 
    7    19.1   0.300    15.6  ------    24.1   0.967    59.2 
    8    19.0   0.334    15.5  ------    24.0   0.967    58.9 
    9    18.5   0.494    15.0   0.186    23.9   0.967    57.5 
   10    18.2   0.618    14.7   0.399    23.8   0.967    56.8 
   11    18.4   0.723    14.9   0.558    23.6   0.967    58.0 
   12    18.3   0.764    14.8   0.625    23.5   0.967    58.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   14.9   14.7   14.7   13.8    0.6  -14.6  -14.6 
 p [Pa]:    956    955    145    145    142    139    138 
 p,sat [Pa]:   1693   1668   1667   1580    636    171    171 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.076E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2014 EDU 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STŘECHA-15 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina  0,030       0,147  0,4 
   4  Rockwool Rockmin  0,140       0,043  2,0 
   5  Rockwool Rockmin  0,160       0,043  2,0 
   6  Pojistná hydroizolace  0,0001       0,350  130,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,714 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,134 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
  Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 















Příloha č. 4 
 
Výpočet tepelných ztrát  









Student:       Ondřej Vicenec  




Ostrava 2016  
 
 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, 
 POTěEBY TEPLů Nů VYTÁPċNÍ ů PRŮMċRNÉHO 
 SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů 
 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2011 
 
 
 Název objektu :  RD DD 
 Zpracovatel :  Vicenec 
 Zakázka :   
 Datum :  19.11.2015 
 Varianta :   
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.8 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        19.0 C 
  
 Půdorysná plocha podlahy objektu A :       103.8 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :        41.3 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :       435.1 m3 
  
 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  
 Typ objektu :  nebytový 
 
 
 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  101  Název místnosti :  N - zádveří  
  
 Půd. plocha A :     10.8 m2  Objem vzduchu V :     19.0 m3 
 Exp. obvod P :      6.7 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OMITKA-15      16.9   0.21  e = 1.00   0.10   -------     5.25 W/K 
 OKNO 1000/1200     1.2   0.79  e = 1.15   0.50   -------     1.78 W/K 
 DVERE VCHODOVE     1.8   1.10  e = 1.15   0.50   -------     3.26 W/K 
 POD-1NP-DLAZ-15   10.8   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    0.71 W/K 
 SV-OMITKA-15       6.5   1.00  bu= 0.50   0.10   -------     3.58 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  bu= 0.50   0.50   -------     2.77 W/K 
 SV-OBKLAD-20>15    7.3   1.00  f,i =-0.17   0.10   -------    -1.34 W/K 
 STROP 15>20       10.8   0.64  f,i =-0.17   0.10   -------    -1.33 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       440 W,   tj.     8.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        97 W,   tj.     3.5 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  102  Název místnosti :   obýv.pokoj  
  
 Půd. plocha A :     42.0 m2  Objem vzduchu V :     87.8 m3 
 Exp. obvod P :     15.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    2.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OMITKA-20      24.2   0.21  e = 1.00   0.10   -------     7.50 W/K 
 SO-OBKLAD-20       5.8   0.21  e = 1.00   0.10   -------     1.81 W/K 
 OKNO 1500/1500     2.3   0.79  e = 1.15   0.40   -------     3.08 W/K 
 OKNO 1200/1500     1.8   0.79  e = 1.15   0.50   -------     2.67 W/K 
 FR.DVERE 1700/2    4.1   0.79  e = 1.15   0.30   -------     5.11 W/K 
 POD-1NP-DLAZ-20   42.0   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    4.01 W/K 
 SV-OMITKA-20>15   12.7   1.00  bu= 0.14   0.10   -------     1.95 W/K 
 SV-OBKLAD-20>15    7.2   1.00  bu= 0.14   0.10   -------     1.11 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  bu= 0.14   0.50   -------     0.77 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       981 W,   tj.    19.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       522 W,   tj.    19.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  103  Název místnosti :   ložnice     
  
 Půd. plocha A :     16.8 m2  Objem vzduchu V :     32.2 m3 
 Exp. obvod P :      8.2 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  teplovzdušné, přívod dole 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OMITKA-20      18.4   0.21  e = 1.00   0.10   -------     5.69 W/K 
 OKNO 2000/1500     3.0   0.79  e = 1.15   0.40   -------     4.11 W/K 
 POD-1NP-DLAZ-20   16.8   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    1.60 W/K 
 SV-OMITKA-20>15    0.3   1.00  bu= 0.14   0.10   -------     0.05 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  bu= 0.14   0.50   -------     0.77 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       428 W,   tj.     8.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       191 W,   tj.     7.0 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  104  Název místnosti :  N - vstupní  
  
 Půd. plocha A :     20.6 m2  Objem vzduchu V :     44.0 m3 
 Exp. obvod P :      4.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OMITKA-15       9.6   0.21  e = 1.00   0.10   -------     2.98 W/K 
 OKNO 1000/1200     1.2   0.79  e = 1.15   0.50   -------     1.78 W/K 
 OKNO 1000/500      0.5   0.79  e = 1.15   0.50   -------     0.74 W/K 
 POD-1NP-DLAZ-15   20.6   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    1.36 W/K 
 SV-OMITKA-15       5.2   1.00  bu= 0.40   0.10   -------     2.28 W/K 
 SV-OMITKA-15       4.2   1.00  bu= 0.40   0.10   -------     1.86 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  bu= 0.40   0.50   -------     2.21 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   2.00  bu= 0.40   0.50   -------     1.58 W/K 
 SV-OMITKA-20>15   17.7   1.00  f,i =-0.17   0.10   -------    -3.24 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    3.2   3.00  f,i =-0.17   0.40   -------    -1.79 W/K 
 DVERE VNITRNI 7    1.4   3.00  f,i =-0.17   0.50   -------    -0.80 W/K 
 STROP 15>24        2.5   0.64  f,i =-0.30   0.10   -------    -0.56 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       252 W,   tj.     5.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       225 W,   tj.     8.2 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  105  Název místnosti :   wc          
  
 Půd. plocha A :      4.6 m2  Objem vzduchu V :      8.5 m3 
 Exp. obvod P :      1.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OBKLAD-20       4.1   0.21  e = 1.00   0.10   -------     1.27 W/K 
 OKNO 700/1000      0.7   0.79  e = 1.15   0.50   -------     1.04 W/K 
 POD-1NP-DLAZ-20    4.6   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    0.44 W/K 
 SV-OBKLAD-20>15   10.2   1.00  bu= 0.14   0.10   -------     1.57 W/K 
 DVERE VNITRNI 7    1.4   3.00  bu= 0.40   0.50   -------     1.93 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       219 W,   tj.     4.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       151 W,   tj.     5.5 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   1  Název podlaží :  1.NP                     
 Číslo místnosti :  106  Název místnosti :  N - tech. mí 
  
 Půd. plocha A :      9.5 m2  Objem vzduchu V :     16.5 m3 
 Exp. obvod P :      6.3 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  převažující přirozená konvekce 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OMITKA-15      18.0   0.21  e = 1.00   0.10   -------     5.58 W/K 
 OKNO 700/1000      0.7   0.79  e = 1.15   0.50   -------     1.04 W/K 
 POD-1NP-DLAZ-15    9.5   0.26  Gw= 1.00   -------    0.19    0.62 W/K 
 SV-OMITKA-15       6.8   1.00  bu= 0.50   0.10   -------     3.71 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   2.00  bu= 0.50   0.50   -------     1.98 W/K 
 SV-OBKLAD20>15     6.1   1.00  f,i =-0.17   0.10   -------    -1.12 W/K 
 STROP 15>24        9.5   0.64  f,i =-0.30   0.10   -------    -2.10 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       291 W,   tj.     5.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        84 W,   tj.     3.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2611 W,   tj.    52.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       1270 W,   tj.    46.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  201  Název místnosti :   chodba      
  
 Půd. plocha A :     10.5 m2  Objem vzduchu V :     20.3 m3 
 Exp. obvod P :      2.1 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   15.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OMITKA          3.0   0.21  e = 1.00   0.10   -------     0.91 W/K 
 STRECHA 15         4.8   0.13  e = 1.00   0.10   -------     1.11 W/K 
 STROP 15          10.5   0.13  bu= 0.40   0.10   -------     0.97 W/K 
 PODLAHA 15        10.5   0.64  bu= 0.40   0.10   -------     3.12 W/K 
 PUDNI SCHODY       0.7   0.51  bu= 0.40   0.50   -------     0.29 W/K 
 SV-OBKLAD-15>24    9.8   1.00  f,i =-0.30   0.10   -------    -3.22 W/K 
 SV-OMITKA-15>20   16.4   1.00  f,i =-0.17   0.10   -------    -3.01 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  f,i =-0.30   0.50   -------    -1.66 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    4.7   3.00  f,i =-0.17   0.30   -------    -2.60 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :      -123 W,   tj.    -2.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :        86 W,   tj.     3.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  202  Název místnosti :   pokoj 1     
  
 Půd. plocha A :     18.0 m2  Objem vzduchu V :     35.5 m3 
 Exp. obvod P :     10.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  teplovzdušné, přívod dole 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
  
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OMITKA-20      15.4   0.21  e = 1.00   0.10   -------     4.77 W/K 
 OKNO 1700/1500     2.5   0.79  e = 1.15   0.30   -------     3.20 W/K 
 STRECHA-20        12.7   0.13  e = 1.00   0.10   -------     2.93 W/K 
 STRES. OKNO        0.8   1.40  e = 1.15   0.50   -------     1.66 W/K 
 SV-OMITKA-20>15   12.2   1.00  bu= 0.14   0.10   -------     1.88 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  bu= 0.14   0.50   -------     0.77 W/K 
 STROP-20          16.4   0.13  bu= 0.14   0.10   -------     0.53 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  bu= 0.14   0.50   -------     0.77 W/K 
 PODLAHA-20>15     18.4   0.13  bu= 0.14   0.10   -------     0.59 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       599 W,   tj.    12.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       211 W,   tj.     7.7 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  203  Název místnosti :   pokoj 2     
  
 Půd. plocha A :     24.0 m2  Objem vzduchu V :     48.4 m3 
 Exp. obvod P :     10.0 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  teplovzdušné, přívod dole 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OMITKA-20      15.4   0.21  e = 1.00   0.10   -------     4.77 W/K 
 OKNO 1700/1500     2.5   0.79  e = 1.15   0.30   -------     3.20 W/K 
 STRECHA-20        12.0   0.13  e = 1.00   0.10   -------     2.75 W/K 
 STRES. OKNA        1.5   1.40  e = 1.15   0.50   -------     3.34 W/K 
 SV-OMITKA-20>15    2.3   1.00  bu= 0.14   0.10   -------     0.35 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  bu= 0.14   0.50   -------     0.77 W/K 
 STROP-20          24.0   0.13  bu= 0.14   0.10   -------     0.77 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       559 W,   tj.    11.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       288 W,   tj.    10.5 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  204  Název místnosti :   pokoj 3     
  
 Půd. plocha A :     23.3 m2  Objem vzduchu V :     46.9 m3 
 Exp. obvod P :      9.8 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   20.0 C  Typ vytápění :  teplovzdušné, přívod dole 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    0.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.05 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OMITKA-20      17.8   0.21  e = 0.14   0.10   -------     0.77 W/K 
 STRECHA-20         9.8   0.13  e = 0.14   0.10   -------     0.31 W/K 
 OKNO 1200/1500     1.8   0.79  e = 1.15   0.50   -------     2.67 W/K 
 STRES. OKNA        1.5   1.40  e = 1.15   0.50   -------     3.34 W/K 
 SV-N-OMITKA-20>    4.0   1.42  bu= 1.00   0.10   -------     6.13 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  bu= 1.00   0.50   -------     5.53 W/K 
 STROP-20          23.3   0.13  bu= 0.50   0.10   -------     2.68 W/K 
 SV-OBKLAD-20>24    9.2   0.82  f,i =-0.11   0.10   -------    -0.97 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       716 W,   tj.    14.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       279 W,   tj.    10.1 % z celkové ztráty větráním objektu 




 REKůPITULůCE ZůDÁNÍ ů TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží :   2  Název podlaží :  2.NP                     
 Číslo místnosti :  205  Název místnosti :   koupelna +  
  
 Půd. plocha A :     14.7 m2  Objem vzduchu V :     28.2 m3 
 Exp. obvod P :      7.9 m  Počet na podlaží :   1 
  
 Teplota Ti :   24.0 C  Typ vytápění :  podlahové vytápění 
 Stř.rad.teplota :   20.0 C  Rychlost proudění :    0.1 m/s 
  
 Vytápění :  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z :        0 W 
  
 Typ větrání :  přirozené  Min. hyg. výměna :    1.5 1/h 
 Výměna n50 :    1.0 1/h  Činitelé e + epsilon :   0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO-OBKLAD-24      15.1   0.21  e = 1.00   0.10   -------     4.68 W/K 
 STECHA-24          7.6   0.13  e = 1.00   0.10   -------     1.75 W/K 
 OKNO 1000/1200     1.2   0.79  e = 1.15   0.50   -------     1.78 W/K 
 SV-OBKLAD-24>15    9.8   1.00  bu= 0.23   0.10   -------     2.47 W/K 
 STROP-24          13.1   0.13  bu= 0.23   0.10   -------     0.70 W/K 
 DVERE VNITRNI 8    1.6   3.00  bu= 0.23   0.50   -------     1.27 W/K 
 PODLAHA-24>15     12.0   0.64  bu= 0.23   0.10   -------     2.04 W/K 
 SV-N-OBKLAD-24>    9.8   0.82  f,i = 0.10   0.10   -------     0.92 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH :        0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n :     1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T :       609 W,   tj.    12.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       618 W,   tj.    22.5 % z celkové ztráty větráním objektu 




 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLůŽÍ č.  2 
 Ztráta prostupem Fi,T :       2360 W,   tj.    47.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V :       1483 W,   tj.    53.9 % z celkové ztráty větráním objektu 




 ZÁVċREČNÁ PěEHLEDNÁ TůBULKů VŠECH MÍSTNOSTÍ: 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -15.0 C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/ 101  N - zádveří    15.0      10.8     19.0        537    6.9%   17.89 
  1/ 102   obýv.pokoj    20.0      42.0     87.8       1503   19.5%   42.95 
  1/ 103   ložnice       20.0      16.8     32.2        619    8.0%   17.70 
  1/ 104  N - vstupní    15.0      20.6     44.0        477    6.2%   15.89 
  1/ 105   wc            20.0       4.6      8.5        370    4.8%   10.58 
  1/ 106  N - tech. mí   15.0       9.5     16.5        375    4.9%   12.51 
           
  
  2/ 201   chodba        15.0      10.5     20.3        -37   -0.5%   -1.22 
  2/ 202   pokoj 1       20.0      18.0     35.5        810   10.5%   23.14 
  2/ 203   pokoj 2       20.0      24.0     48.4        847   11.0%   24.19 
  2/ 204   pokoj 3       20.0      23.3     46.9        995   12.9%   28.44 
  2/ 205   koupelna +    24.0      14.7     28.2       1227   15.9%   31.46 
           
  




 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát Ětep.výkon) Fi,HL     7.724 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     4.971 kW   64.4 % 
 Součet tep. ztrát větráním Fi,V     2.753 kW   35.6 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
  
 SO-OMITKA-15         0.281 kW     3.6 %      44.6 m2        6.3 W/m2 
 OKNO 1000/1200       0.108 kW     1.4 %       3.6 m2       30.0 W/m2 
 DVERE VCHODOVE       0.067 kW     0.9 %       1.8 m2       37.9 W/m2 
 POD-1NP-DLAZ-15      0.081 kW     1.0 %      40.9 m2        2.0 W/m2 
 SV-OMITKA-15         0.312 kW     4.0 %      22.7 m2       13.8 W/m2 
 DVERE VNITRNI 8      0.377 kW     4.9 %      26.8 m2       14.0 W/m2 
 SV-OBKLAD-20>15      0.049 kW     0.6 %      24.8 m2        2.0 W/m2 
 STROP 15>20         -0.035 kW    -0.4 %      10.8 m2       -3.2 W/m2 
 SO-OMITKA-20         0.557 kW     7.2 %      91.1 m2        6.1 W/m2 
 SO-OBKLAD-20         0.073 kW     0.9 %       9.9 m2        7.4 W/m2 
 OKNO 1500/1500       0.072 kW     0.9 %       2.3 m2       31.8 W/m2 
 OKNO 1200/1500       0.114 kW     1.5 %       3.6 m2       31.8 W/m2 
 FR.DVERE 1700/2      0.130 kW     1.7 %       4.1 m2       31.8 W/m2 
 POD-1NP-DLAZ-20      0.212 kW     2.7 %      63.4 m2        3.3 W/m2 
 SV-OMITKA-20>15      0.046 kW     0.6 %      45.2 m2        1.0 W/m2 
 OKNO 2000/1500       0.095 kW     1.2 %       3.0 m2       31.8 W/m2 
 OKNO 1000/500        0.014 kW     0.2 %       0.5 m2       27.3 W/m2 
 DVERE VNITRNI 7      0.037 kW     0.5 %       2.8 m2       13.5 W/m2 
 STROP 15>24         -0.069 kW    -0.9 %      12.0 m2       -5.8 W/m2 
 OKNO 700/1000        0.041 kW     0.5 %       1.4 m2       29.5 W/m2 
 SV-OBKLAD20>15      -0.031 kW    -0.4 %       6.1 m2       -5.0 W/m2 
 SO-OMITKA            0.019 kW     0.2 %       3.0 m2        6.3 W/m2 
 STRECHA 15           0.019 kW     0.2 %       4.8 m2        3.9 W/m2 
 STROP 15             0.016 kW     0.2 %      10.5 m2        1.6 W/m2 
 PODLAHA 15           0.081 kW     1.0 %      10.5 m2        7.7 W/m2 
 PUDNI SCHODY         0.004 kW     0.1 %       0.7 m2        6.1 W/m2 
 SV-OBKLAD-15>24     -0.088 kW    -1.1 %       9.8 m2       -9.0 W/m2 
 SV-OMITKA-15>20     -0.082 kW    -1.1 %      16.4 m2       -5.0 W/m2 
 OKNO 1700/1500       0.162 kW     2.1 %       5.1 m2       31.8 W/m2 
 STRECHA-20           0.119 kW     1.5 %      34.5 m2        3.4 W/m2 
 STRES. OKNO          0.043 kW     0.6 %       0.8 m2       56.3 W/m2 
 STROP-20             0.079 kW     1.0 %      63.7 m2        1.2 W/m2 
 PODLAHA-20>15        0.012 kW     0.2 %      18.4 m2        0.6 W/m2 
 STRES. OKNA          0.172 kW     2.2 %       3.1 m2       56.3 W/m2 
 SV-N-OMITKA-20>      0.200 kW     2.6 %       4.0 m2       49.7 W/m2 
 SV-OBKLAD-20>24     -0.030 kW    -0.4 %       9.2 m2       -3.3 W/m2 
 SO-OBKLAD-24         0.124 kW     1.6 %      15.1 m2        8.2 W/m2 
 STECHA-24            0.038 kW     0.5 %       7.6 m2        5.1 W/m2 
 SV-OBKLAD-24>15      0.087 kW     1.1 %       9.8 m2        9.0 W/m2 
 STROP-24             0.015 kW     0.2 %      13.1 m2        1.2 W/m2 
 PODLAHA-24>15        0.069 kW     0.9 %      12.0 m2        5.7 W/m2 
 SV-N-OBKLAD-24>      0.032 kW     0.4 %       9.8 m2        3.3 W/m2 
 Tepelné vazby      1.347 kW    17.4 %         ---          ---   
 
 
 PůRůMETRY BUDOVY PODLE STůRŠÍCH PěEDPISŮ: 
 Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  q,c =     0.52 W/m3K 
 Spotřeba energie na vytápění  - STN 730540, Zmena 5 (1997):  E1 =    38.37 kWh/m3,rok 
 
 
 PěIBLIŽNÁ MċRNÁ POTěEBů TEPLů Nů VYTÁPċNÍ PODLE STN 730540 Ě2002): 
 Uvažované hodnoty :  - obestavěný objem Vb =      435.08 m3 
  - průměr. vnitřní teplota Ti =         19.0 C 
  - vnější teplota Te =        -15.0 C 
  - násobnost výměny n =    0,5 1/h 
  - prům. výkon int. zdrojů tepla =    4 W/m2 
  - propustnost oken g =    0,5 
  - energie slun. záření =    200 kWh/m2,a 
 Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí 
 zadání není popis orientací oken a jejich propustností. 
  
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt:       11851 kWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv:         4715 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs:          1456 kWh/a 
 Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi:          3897 kWh/a 
  
 Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh:         11480 kWh/a 
  
 Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 =   26.3ř kWh/m3,rok 
 
 
 PRŮMċRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLů BUDOVY: 
  
 Ustálený měrný tep. tok prostupem H,T (bez 15% zvýšení pro okna):    151.0 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    573.1 m2 
  
 Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.45 W/m2K 
  




 STOP, Ztráty 2011 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   RD DD 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  435,1 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  573,1 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Ěčl. 5.3) 
  
 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,45 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,26 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy Ěčl. C.2) 
  
 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
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Ostrava 2016  
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
RD Dolní Dobrouč 
Dolní Dobrouč 
Dolní Dobrouč, č.kat. 111/1 
Zbyšek Nývlt 
Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Zbyšek Nývlt 
V Aleji 845, Letohrad 561 51 
773597149 / nyvlt@seznam.cz 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, 
atiky a základy 
435,0 m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
573,1 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 1,32 m2/m3 
Typ budovy bytová 
Poměrná plocha průsvitných výplní otvorů obvodového pláště fw (pro nebyt. budovy) 0,00 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Venkovní návrhová teplota v zimním období e 20 °C -15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí  




























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Tepelné vazby 0,0 0,00       (     )       39,6 
SO-OMITKA-20 91,1 0,21       (     ) 0,86 16,4 
DVERE VNITRNI 8 26,8 3,00        (     ) 0,14 11,1 
SV-OMITKA-15 22,7 1,00        (     ) 0,40 9,2 
SO-OMITKA-15 44,6 0,21        (     ) 0,88 8,3 
POD-1NP-DLAZ-20 63,4 0,26        (     ) 0,38 6,2 
SV-N-OMITKA-20> 4,0 1,42        (     ) 1,03 5,9 
STRES. OKNA 3,1 1,40        (     ) 1,18 5,1 
OKNO 1700/1500 5,1 0,79        (     ) 1,18 4,8 
Zbylé konstrukce 422,4             (     )       39,7 
Celkem 683,1    146,2 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 146,2 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,26 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,34 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,45 
Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,05 
Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn. 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota 
A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,13 
B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,27 
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,34) 
C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,45 
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 0,75 
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,05 
F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 1,57 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  15.11.2015 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Ondřej Vicenec 
IČ:         











Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a 
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 






Celková podlahová plocha Ac = 167,05 m2 stávající doporučení 
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Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,26       
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 1,32 m2/m3 
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,13 0,27 (0,34) 0,45 0,75 1,05 1,57 
Platnost štítku do       
Datum vystavení štítku 15.11.2015 
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Ostrava 2016  
a) Stanovení potřeby teplé vody  Potřeba TV se stanoví pro:  
-  mytí osob  
-  mytí nádobí  
-  úklid  
 Potřeba TV pro mytí osob Vo  v dané periodě se stanoví ze vztahu:  
Vo  = ni  ∙ ∑ Vd  [m3]  
ni  = 4   ∑ Vd  = ∑ ȋnd  ∙ U3  ∙ td  ∙ pd ) [m3]  
 Stanovení nd :  
umyvadlo  -  nd   = 3 [-]  
sprcha   -  nd   = 1 [-]  
vana    -  nd   = 0,3 [-]  
 Stanovení U3  [m3/h]:  
umyvadlo  -  U3  = 0,14 [m3/h]  
sprcha   -  U3  = 0,23 [m3/h]  
vana    -  U3   = 0,47 [m3/h]  
 Stanovení td  [hod]:  
umyvadlo  -  td  = 0,014 [hod]  
sprcha   -  td  = 0,11 [hod]  
vana    -  td  = 0,085 [hod]  
 Součinitel pd  = ͳ ȋčistý provozȌ ∑ Vd  = ȋ3 ∙ Ͳ,ͳͶ ∙ Ͳ,ͲͳͶ ∙ ͳȌ + ȋͳ ∙ Ͳ,ʹ3 ∙ Ͳ,ͳͳ ∙ ͳȌ + ȋͲ, 3 ∙ Ͳ,Ͷ7 ∙ Ͳ,Ͳͺͷ ∙ ͳȌ = Ͳ, ͲͶ3 [m3]  
Vo  = ni  ∙ ∑ Vd  = Ͷ ∙ Ͳ, ͲͶ3 = Ͳ, ͳ7ʹ [m3] 
 
 Potřeba TV pro mytí nádobí Vj  v dané periodě se stanoví ze vztahu:  
Vj  =   nj  ∙ Vd  [m3]  
nj  = 16 [ks]  
Vd   = 0,002 [m3]  
Vj  = ͳ͸ ∙ Ͳ,ͲͲʹ = Ͳ,Ͳ3ʹ [m3]  
 Potřeba TV pro úklid a pro mytí podlah Vu  v dané periodě se stanoví ze vztahu:  
Vu  =   nu  ∙Vd  [m3]  
nu  = 0,02 [m3]  
Vd  = 1,67  
Vu  = Ͳ, Ͳʹ ∙ 1,67 = 0, 0334 [m3]  
 Celková potřeba TV V2p  v dané periodě se stanoví ze vztahu:  
V2p  = Vo  + Vj  + Vu  [m3]  
V2p  = 0,172 + 0,032 + 0,033 = 0, 237 [m3] = 0,06 [m3/os.den] 
 
kde:  
Vo   -  potřeba TV pro mytí osob v dané periodě [m3∙ per-1]  
Vd  -  objem dávky [m3]  
Vj  -  potřeba TV pro mytí nádobí v dané periodě [m3∙ per-1]  
Vu  -  potřeba TV pro úklid a pro mytí podlah v dané periodě [m3∙ per-1]  
V2p  -  celková potřeba TV v dané periodě [m3∙ per-1]  
ni   -  počet uživatelů  
nj  -  počet jídel  
nd   -  počet dávek  
nu  -  počet ȋvýměrȌ ploch 
U3  -  objemový průtok TV o teplotě q3 = 5ͷ°C  
td   -  doba dávky  
pd   -  součinitel prodloužení doby dávky 
 Normová hodnota, dle ČSN Ͳ͸ 3Ͳ ʹͲ – Tepelná soustava v budovách  –  Příprava teplé  
vody – Navrhování  a projektování – Tabulka C.4, str.20, je 0,082 [m3/os.den]. Hodnota je vyšší než vypočtená, budu tedy brát normovou hodnotu. Přepočet: 
V2p  = ni  ·V2pN        
V2p  = Ͷ · 0,082  
V2p = 0,328 m3    
         
kde : 
V2pN  – celková potřeba teplé vody určena normou [m3/den]  
ni  - počet osob [-]  
 
b) Stanovení potřeby tepla  
 Tepelné čerpadlo pracuje s nízkoteplotním spádem ȋminimální teplota ohřívače je Ͷͷ°CȌ Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody Q2t  se stanoví ze vztahu:  
Q2t  = c ∙ V2pN  ∙ ȋq2 - q1 )  
Q2t  = ͳ, ͳ͸3 ∙ Ͳ, 328 ∙ ȋ45-10) = 13,35 [kWh]  
 
kde:  
c    -   měrná tepelná kapacita vody při střední teplotě zásobníku [kWh/ m3K] 
V2pN –  celková potřeba teplé vody [m3/den] 
q1  -   teplota studené vody ȋͳͲ °CȌ  
q2  -   teplota teplé vody ȋ45 °CȌ  
 Teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV v době periody Q2z  se stanoví ze vztahu:  
Q2z  = Q2t  ∙ z  
Q2z  = 13,35 ∙ Ͳ, 5 = 6,7 [kWh]  
 
kde: 
Q2z  – teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den]  
Q2t  – teoretické teplo odebrané z ohřívače [kWh/den]  
z      – poměrná ztráta při ohřevu a distribuci TV [-]  
            0,3 až  Ͳ,7 závislý na délce rozvodu, RD Ͳ,ͷ 
 Celková potřeba tepla: 
Q2P  = Q2t  + Q2z [kWh]  
Q2P  = 13,35 + 6,675 = 20 [kWh]  
kde: 
Q2z  – teplo ztracené při ohřevu a distribuci TV [kWh/den]  
Q2t  – teoretické teplo odebrané z ohřívače [kWh/den]  
 Časové rozmezí odběru tepla během dne: 
od 5:00 do 17:00     35 %      Q2t  = 0, 35 ∙ 13,35 = 4,7 [kWh]  
od 17:00 do 20:00      50 %      Q2t  = Ͳ, ͷ ∙ ͳ3,3ͷ = 6,7 [kWh]  











Obr. č. 1. – Křivka odběru a dodávky tepla, zdroj: vlastní 
 
c) Stanovení objemu zásobníku V z  = ΔQmax /c ∙ ȋq2 -q1 )  
V z  = 5,2/ͳ,ͳ͸3∙ (45-10) = 0, 127m3 = 127 l 
 
kde: ΔQmax  - maximální rozdíl energií ȋpožadovaná - dodanáȌ 
c    -   měrná tepelná kapacita vody při střední teplotě zásobníku [kWh/ m3K] 
q1  -   teplota studené vody ȋͳͲ °CȌ  





d) Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody  
 Pro ohřev se zásobníkem: Φ1n  = Q 1p /t p       Φ1n  =  20,025/ 24 
        = 0,834 [kWh] 
 
kde: Φ1n  – tepelný výkon [kWh]  
Q 1p  - teplo dodané ohřívačem ȋcelková potřeba teplaȌ do TV v čase t [kWh] 
t p - denní doba provozu zdroje [h] 
 
























 Bylo navrženo tepelné čeradlo IVT PREMIUMLINE EQ 8 s integrovaným  nerezový dvouplášťovým zásobníkem pro ohřev teplé vody ȋʹʹͷ l celkový objem, z toho ͳͺͷ l užitková vodaȌ. Dle výpočtu zásobník pro ohřev TV vyhoví.  
 Stanovený tepelný výkon na ohřev TV -  Φ1n  = 0,834 kWh 
Roční potřeba tepla na ohřev TV -  QTUV,r = 8,3 GJ/rok Roční potřeba tepla na vytápění -  QVYT,r = 16,6 GJ/rok 
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Místo : Dolní Dobrouč
Návrh dimenzování podlahového vytápění IVARTRIO
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska ND 30 N
Celková plocha k vytápění 41.22 [m2]
Celková otopná plocha 42.32 [m2]
Celková plocha okruhů 41.10 [m2]
Celková plocha přípojek 1.22 [m2]
Celková délka potrubí 331.8 m
Výkon potřebný na vytápění 3577 [W]
Výkon podlahového vytápění 3998 [W]
Výkon otopných okruhů 3807 [W]
Výkon přípojek 191 [W]
Potřebný příkon pro podlahové vytápění 4320 [W]
Maximální tlaková ztráta okruhů 3053.69 [kPa]
Max. w 0.19 [m/s]
Celkový objemový průtok okruhů 386.95 [kg/h]
Maximální přívodní teplota 45 [°C]
Objem vody v soustavě 97 [ l ]
Rozdělovače :






 RZ 1 - 1. NP (6) 6 4 12.0 3.05 325.16 0.15 
 RZ 1 - 2. NP (10) 10 2 8.7 2.72 528.10 0.19 
Bilance rozdělovačů
Poschodí: 1. NP
Bilance rozdělovače RZ 1 - 1. NP (6) - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 6-cestný:
Zdroj : IVAR.PUFFER PS 300 Dispoziční tlak = 8.92 [kPa]
Přívodní teplota 45.0 [°C]
Teplota zpátečky 33.0 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 325.16 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 4536 [W]
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska ND 30 N
Celková plocha okruhů 32.56 [m2]
Celková délka potrubí 263.2 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 2953 [W]
Objem vody v otopných okruzích 29.8 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 3.05 [kPa]
Max. w 0.15 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 33.0 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 239.65 [kg/h]




































































































 1.02 - obývací
pokoj +
kuchyň
RZ 1 - 1. NP
(6/2)
PZ 1 9.74 150 28 20 90.2 879 9.74 879 12.6 64.9 77.5 15.0 1.0 2.18 0.14 7.40 
 1.02 - obývací
pokoj +
kuchyň
RZ 1 - 1. NP
(6/3)
PZ 1 10.12 150 28 20 90.2 913 10.12 913 17.0 67.5 84.5 15.0 1.0 2.70 0.15 8.10 
 1.02 - obývací
pokoj +
kuchyň
RZ 1 - 1. NP
(6/4)
PZ 1 10.12 150 28 20 90.2 913 10.12 913 22.5 67.5 90.0 15.0 1.0 3.05 0.15 8.50 
 1.02 - obývací
pokoj +
kuchyň




      20       441    39.2 11.0 0.6 0.66 0.05 16.00 Otv.
 1.05 - wc RZ 1 - 1. NP
(6/6)
PZ 1 2.59 250 29 20 96.1 249 2.59 249 0.9 10.4 11.3 3.8 1.0 0.78 0.15 7.10 
Poschodí: 2. NP
Bilance rozdělovače RZ 1 - 2. NP (10) - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 10-cestný:
Zdroj : CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového
vytápění s radiátorovým 10-cestný
Dispoziční tlak = 5.54 [kPa]
Přívodní teplota 45.0 [°C]
Teplota zpátečky 36.3 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 528.10 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 5348 [W]
Podlahové vytápění:
Použité systémy PDL: Systémová izolační deska ND 30 N
Celková plocha okruhů 8.54 [m2]
Celková délka potrubí 68.6 [m]
Celkový výkon otopných okruhů 854 [W]
Objem vody v otopných okruzích 7.8 [l]
Maximální tlaková ztráta okruhů 2.72 [kPa]
Max. w 0.19 [m/s]
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 36.3 [°C]
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 147.30 [kg/h]


















































      20       843    5.7 10.0 1.2 2.16 0.10 12.60 




      20       304    9.9 10.0 0.4 0.30 0.04 8.30 




      20       304    14.1 10.0 0.4 0.32 0.04 8.40 




      20       304    22.4 10.0 0.4 0.34 0.04 8.50 




      20       1124    24.6 10.0 1.6 4.23 0.13 15.90 


























































      20       304    36.1 10.0 0.4 0.39 0.04 8.60 
 2.05 -
koupelna
RZ 1 - 2. NP
(10/8)
PZ 1 4.26 150 33 24 100.0 426 4.26 426 1.0 28.4 29.4 5.4 1.2 2.05 0.18 10.10 
 2.05 -
koupelna





      24       111    3.6 10.0 0.2 0.04 0.01 1 
 2.05 -
koupelna
RZ 1 - 2. NP
(10/10)
PZ 1 4.29 150 33 24 100.0 429 4.29 429 10.6 28.6 39.2 5.4 1.3 2.72 0.19 10.90 
Tepelná bilance
Poschodí: 1. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]
 1.02 - obývací pokoj +
kuchyň
20 1503 1503 90.2 2704 2704 0 255 0
 1.04 - vstupní hala 15 477 477 173.0 179 0 179 38 298
 1.05 - wc 20 370 370 96.1 249 249 0 67 121
Poschodí: 2. NP
Místnost ti [°C] Qm [W] Qr [W] Měrný výkon [W/m2] Qc [W] Q okruhů [W] Q přípojek [W] Pokrytí [%] Qdop [W]













 PZ 1  Keramická dlažba 9  1.010  0.009
   Cementový potěr 55  1.200  0.046
   Systémová izolační deska ND 30 N 30  0.035  0.857
   Polystyren EPS 100  0.040  2.500




Místnost: 1.02 - obývací pokoj + kuchyň
Tepelná ztráta Qm 1503 W
Redukovaná ztráta 1503 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 30 m2
Celkový výkon Qpdl 2704 W
Výkon OT Qot 441 W
Celkové pokrytí Qvyt 3145 W
Doplňkový výkon Qdop 0 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 15 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K


































PZ 1  Keramická
dlažba
 Polystyren EPS 5.0 45.0 36.4 29.97 150.0 28.2 7.5 90.2 2704 255 29.97 2704 255



































0 RZ 1 - 1. NP
(6/2) 
PZ 1 9.74 45.0 15.0 64.9 12.6 77.5 56.95 12 23.01 0.14 1783.03 396.91 2179.94 5785.24 149.83 7.40 
1 RZ 1 - 1. NP
(6/3) 
PZ 1 10.12 45.0 15.0 67.5 17.0 84.5 60.24 12 26.71 0.15 2256.30 444.08 2700.38 5339.02 75.60 8.10 
2 RZ 1 - 1. NP
(6/4) 
PZ 1 10.12 45.0 15.0 67.5 22.5 90.0 61.91 12 28.73 0.15 2584.67 469.02 3053.69 4945.69 115.62 8.50 
Místnost: 1.04 - vstupní hala
Tepelná ztráta Qm 477 W
Redukovaná ztráta 477 W
Vnitřní teplota (ti) 15 °C
Plocha k vytápění 0 m2
Celkový výkon Qpdl 179 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 2704 W
Doplňkový výkon Qdop 298 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 24 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 30 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K































 PDL: Bez systému Potr 1  Keramická
dlažba




Místnost: 1.05 - wc
Tepelná ztráta Qm 370 W
Redukovaná ztráta 370 W
Vnitřní teplota (ti) 20 °C
Plocha k vytápění 3 m2
Celkový výkon Qpdl 249 W
Výkon OT Qot 0 W
Celkové pokrytí Qvyt 2704 W
Doplňkový výkon Qdop 121 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 29 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 35 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 3 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K


































PZ 1  Keramická
dlažba
 Polystyren EPS 5.0 45.0 43.0 2.59 250.0 28.7 7.7 96.1 249 67 2.59 249 67



































0 RZ 1 - 1. NP
(6/6) 
PZ 1 2.59 45.0 3.8 10.4 0.9 11.3 60.55 12 29.65 0.15 333.99 448.84 782.83 7139.08 193.08 7.10 
Místnost: 2.05 - koupelna
Tepelná ztráta Qm 1227 W
Redukovaná ztráta 1227 W
Vnitřní teplota (ti) 24 °C
Plocha k vytápění 9 m2
Celkový výkon Qpdl 866 W
Výkon OT Qot 111 W
Celkové pokrytí Qvyt 2816 W
Doplňkový výkon Qdop 250 W
- Podlahové vytápění : 
Maximální teplota podlahy v pobytové zóně 33 °C
Maximální teplota podlahy v okrajové zóně 39 °C
Teplotní spád v pobytové zóně Min 4 K
Teplotní spád v pobytové zóně Max 10 K
Teplotní spád v okrajové zóně Min 3 K


































PZ 1  Keramická
dlažba




Potr 1  Keramická
dlažba
 Polystyren EPS 20.0   42.2 0.19 25.0 29.8 3.4 62.1 12 1 8.73 866 78






































0 RZ 1 - 2. NP
(10/8) 
PZ 1 4.26 45.0 5.4 28.4 1.0 29.4 72.52 12 47.76 0.18 1404.13 644.52 2048.64 3462.46 29.85 10.10 
1 RZ 1 - 2. NP
(10/10) 
PZ 1 4.29 45.0 5.4 28.6 10.6 39.2 74.78 12 51.92 0.19 2035.34 685.24 2720.58 2752.73 67.65 10.90 
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Seznam místností okruhů
Dispoziční tlak H = 8107 Pa
Teplotní spád (tp/tv) ∆ t = 12 K














1.02 - obývací pokoj + kuchyň - RADIK 21 VK
21-060120-60-
1 8107 8107 659 8 0 7456 0
1.02 - obývací pokoj + kuchyň - PZ 1 : Okruh 1 2 8107 2180 2180 0 5785 --- 142
1.02 - obývací pokoj + kuchyň - PZ 1 : Okruh 2 3 8107 2700 2700 0 5339 --- 68
1.02 - obývací pokoj + kuchyň - PZ 1 : Okruh 3 4 8107 3053 3053 0 4946 --- 108
1.03 - ložnice - RADIK 21 VK 21-060200-60- 5 8107 4439 1171 8 3584 3360 84




















Výkon OT  podle
ztrát místnosti
1.02 - obývací pokoj + kuchyň - RADIK
21 VK 21-060120-60-
1 45 11 441 382 +59 115 ---
1.03 - ložnice - RADIK 21 VK
21-060200-60-
5 45 12 710 636 +74 112 Ano
 
Bilance pro (CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 6-cestný):
 
Celkový příkon = 4536 W
Průtok = 325 kg/h
Dispoziční tlak = 8107 Pa
Potřebný tlak = 8107 Pa
Objem vody v soustavě = 60.5 l
Teplota přívodu = 45 °C





















1.05 - wc 20 370 249 0 
1.03 - ložnice 20 619 0 710 710 RADIK 21 VK
21-060200-60-










20 1503 2704 441 441 RADIK 21 VK
21-060120-60-


























































24 1227 854 111 111 KORALUX STANDARD IVAR CS s.r.o.
Termostatický ventil
OPTIMA přímý DV 013
chrom 1
IVAR CS s.r.o. Regulační




Bilance rozdělovače RZ 1 - 1. NP (6) - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 6-cestný:
Bilance rozdělovačů 45.0 [°C]
Teplota zpátečky 33.0 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 325.16 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 4536 [W]
Přívod
Okruh 1 2 3 4 5 6
Nast. 8.30 7.40 8.10 8.50 16.00 Otv. 7.10
kv 0.262 0.232 0.254 0.270 1.000 0.223
V [l/min] 0.9 1.0 1.0 1.0 0.6 1.0
DPv 3848 6114 5707 5335 121 7513
DPš 3584 5785 5339 4946 0 7139
Zpátečka
Okruh 1 2 3 4 5 6
Nast. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv.
kv 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
V [l/min] 0.9 1.0 1.0 1.0 0.6 1.0
DPv 42 53 59 62 19 60





Okruh č.: 1 přes RADIK 21 VK 21-060120-60-     (1.02 - obývací pokoj + kuchyň)
Dispoziční tlak: 8107 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 34.52 121 121 0 16.00 Otv.
2 UV15 34.52 66 66 0 9 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 34.52 7628 172 7456 2.00 Ventilová vložka HEIMEIER
4 UV0 34.52 19 19 0 -- Otv.
5 UV15 34.52 66 66 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 7901 445 7456
Tlaková ztráta v potrubí 157 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 57 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 445 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 7456 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 8115 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 8 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 0 [Pa]
Okruh č.: 2 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.02 - obývací pokoj + kuchyň)
Dispoziční tlak: 8107 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 56.95 6114 329 5785 7.40
2 UV0 56.95 53 53 0 -- Otv.
Spolu 6167 382 5785
Tlaková ztráta v potrubí 1783 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 15 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 382 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5785 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 7965 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 142 [Pa]
Okruh č.: 3 přes PZ 1 : Okruh 2     (1.02 - obývací pokoj + kuchyň)
Dispoziční tlak: 8107 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 60.24 5707 368 5339 8.10
2 UV0 60.24 59 59 0 -- Otv.
Spolu 5766 427 5339
Tlaková ztráta v potrubí 2256 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 17 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 427 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5339 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 8039 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]




Okruh č.: 4 přes PZ 1 : Okruh 3     (1.02 - obývací pokoj + kuchyň)
Dispoziční tlak: 8107 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 61.91 5335 389 4946 8.50
2 UV0 61.91 62 62 0 -- Otv.
Spolu 5397 451 4946
Tlaková ztráta v potrubí 2585 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 17 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 451 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 4946 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 7999 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 108 [Pa]
Okruh č.: 5 přes RADIK 21 VK 21-060200-60-     (1.03 - ložnice)
Dispoziční tlak: 8107 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 50.99 3848 264 3584 8.30
2 UV15 50.99 145 145 0 9 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 50.99 3650 374 3276 3.00 Ventilová vložka HEIMEIER
4 UV0 50.99 42 42 0 -- Otv.
5 UV15 50.99 145 145 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 7830 971 6860
Tlaková ztráta v potrubí 116 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 85 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 971 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 6860 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 8031 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 8 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 84 [Pa]
Okruh č.: 6 přes PZ 1 : Okruh 1     (1.05 - wc)
Dispoziční tlak: 8107 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 60.55 7513 374 7139 7.10
2 UV0 60.55 60 60 0 -- Otv.
Spolu 7572 433 7139
Tlaková ztráta v potrubí 334 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 17 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 433 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 7139 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 7923 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 0 [Pa]





Okrajové podmínky - RZ 1 - 1. NP (6)
Dispoziční tlak H = 8107 Pa
Max. rychlost v = 0.40 m/s
Max. tlaková ztráta R = 100.00 Pa/m
Teplota přívodu tp = 45 °C
Teplota zpátečky ts = 33 °C






























1 441 34.5 19.70 18x1,0 4.0 0.05 78.58 342.1 392.18 471 
2 441 34.5 19.54 18x1,0 4.0 0.05 77.92 95.9 109.90 188 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  659 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 8 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 7456 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 0 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 8107 = 8107  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  2.00   (kv=0.126) ∆Pv = 7628 Pa ∆Pš =  7456 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 66 Pa ∆Pš =  0 Pa






























3 991 56.9 71.27 12 23.0 0.14 1639.75 33.9 334.02 1974 
4 991 56.9 6.23 12 23.0 0.14 143.28 6.3 62.50 206 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  2180 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 5785 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 142 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 142 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 8107 > 2180  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























5 1048 60.2 76.03 12 26.7 0.15 2030.78 33.9 373.72 2404 
6 1048 60.2 8.44 12 26.7 0.15 225.52 6.3 69.93 295 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  2700 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:




Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 68 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 68 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 8107 > 2700  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























7 1077 61.9 78.78 12 28.7 0.15 2263.21 33.9 394.71 2658 
8 1077 61.9 11.19 12 28.7 0.15 321.46 6.3 73.86 395 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  3053 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 4946 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 108 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 108 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 8107 > 3053  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























9 710 51.0 9.81 18x1,0 5.9 0.07 58.33 334.0 835.42 894 
10 710 51.0 9.70 18x1,0 5.9 0.07 57.69 87.8 219.71 277 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  1171 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 8 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 3584 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 3360 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 84 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 8107 > 4439  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  3.00   (kv=0.269) ∆Pv = 3650 Pa ∆Pš =  3276 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 145 Pa ∆Pš =  0 Pa






























11 269 60.6 10.80 12 29.7 0.15 320.13 34.0 379.18 699 
12 269 60.6 0.47 12 29.7 0.15 13.86 6.4 70.94 85 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  784 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 0 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:




Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 184 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 184 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 8107 > 784  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa




Firma : IVAR CS
Datum : 12.02.2016
Projektant : Ondřej Vicenec
Stavba : RD DD
Místo : Dolní Dobrouč
Seznam místností okruhů
Dispoziční tlak H = 5541 Pa
Teplotní spád (tp/tv) ∆ t = 9 K














2.02 - pokoj1 - RADIK 33 VK 33-060160-60- 1 5541 5541 4253 9 0 1298 0
2.05 - koupelna - KORALUX STANDARD KS
1220.600
2 5541 1709 43 19 1903 3614 1326
2.05 - koupelna - PZ 1 : Okruh 1 3 5541 2048 2049 1 3462 --- 31
2.02 - pokoj1 - RADIK 21 VK 21-060080-60- 4 5541 4673 387 9 859 4304 10
2.05 - koupelna - PZ 1 : Okruh 2 5 5541 2723 2724 1 2755 --- 63
2.03 - pokoj2 - RADIK 33 VK 33-060160-60- 6 5541 5518 4230 9 19 1301 3
2.03 - pokoj2 - RADIK 21 VK 21-060080-60- 7 5541 4627 341 9 887 4323 28
2.04 - pokoj3 - RADIK 21 VK 21-060080-60- 8 5541 4602 316 9 916 4318 24
2.04 - pokoj3 - RADIK 21 VK 21-060080-60- 9 5541 4589 303 9 947 4301 5




















Výkon OT  podle
ztrát místnosti
2.02 - pokoj1 - RADIK 33 VK
33-060160-60-
1 45 10 1124 939 +185 120 Ano
2.05 - koupelna - KORALUX
STANDARD KS 1220.600
2 45 10 111 111 0 100 ---
2.02 - pokoj1 - RADIK 21 VK
21-060080-60-
4 45 10 304 254 +50 119 Ano
2.03 - pokoj2 - RADIK 33 VK
33-060160-60-
6 45 10 1124 939 +185 120 Ano
2.03 - pokoj2 - RADIK 21 VK
21-060080-60-
7 45 10 304 254 +50 119 Ano
2.04 - pokoj3 - RADIK 21 VK
21-060080-60-
8 45 10 304 254 +50 119 Ano
2.04 - pokoj3 - RADIK 21 VK
21-060080-60-
9 45 10 304 254 +50 119 Ano
2.04 - pokoj3 - RADIK 33 VK
33-060120-60-
10 45 10 843 705 +138 120 Ano
 
Bilance pro (CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 10-cestný):
 
Celkový příkon = 5348 W
Průtok = 528 kg/h
Dispoziční tlak = 5541 Pa
Potřebný tlak = 5541 Pa
Objem vody v soustavě = 96.8 l
Teplota přívodu = 45 °C





















1.05 - wc 20 370 249 0 
1.03 - ložnice 20 619 0 710 710 RADIK 21 VK
21-060200-60-










20 1503 2704 441 441 RADIK 21 VK
21-060120-60-







2.02 - pokoj1 20 810 0 1428 304 RADIK 21 VK
21-060080-60-







    1124 RADIK 33 VK
33-060160-60-







2.03 - pokoj2 20 847 0 1428 1124 RADIK 33 VK
33-060160-60-







    304 RADIK 21 VK
21-060080-60-







2.04 - pokoj3 20 995 0 1451 843 RADIK 33 VK
33-060120-60-







    304 RADIK 21 VK
21-060080-60-







    304 RADIK 21 VK
21-060080-60-













OPTIMA přímý DV 013
chrom 1
IVAR CS s.r.o. Regulační




Bilance rozdělovače RZ 1 - 2. NP (10) - CI 557 VP DUAL-MIX - sestava pro kombinaci podlahového vytápění s radiátorovým 10-cestný:
Bilance rozdělovačů 45.0 [°C]
Teplota zpátečky 36.3 [°C]
Celkový objemový průtok rozdělovače 528.12 kg/h
Potřebný příkon rozdelovače 5348 [W]
Přívod
Okruh 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nast. 10.90 1 10.10 8.60 16.00 Otv. 15.90 8.50 8.40 8.30 12.60
kv 0.414 0.070 0.366 0.274 1.000 0.990 0.270 0.266 0.262 0.590
V [l/min] 1.3 0.2 1.2 0.4 1.6 1.6 0.4 0.4 0.4 1.2
DPv 3325 1913 3998 929 954 973 957 986 1016 1542
DPš 2755 1903 3462 859 0 19 887 916 947 1005
Zpátečka
Okruh 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nast. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv. -- Otv.
kv 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
V [l/min] 1.3 0.2 1.2 0.4 1.6 1.6 0.4 0.4 0.4 1.2
DPv 91 1 86 11 153 153 11 11 11 86





Okruh č.: 1 přes RADIK 33 VK 33-060160-60-     (2.02 - pokoj1)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 96.87 954 954 0 16.00 Otv.
2 UV15 96.87 523 523 0 9 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 96.87 2650 1352 1298 5.00 Ventilová vložka HEIMEIER
4 UV0 96.87 153 153 0 -- Otv.
5 UV15 96.87 523 523 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 4803 3505 1298
Tlaková ztráta v potrubí 493 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 254 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 3505 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 1298 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 5550 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 9 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 0 [Pa]
Okruh č.: 2 přes KORALUX STANDARD KS 1220.600     (2.05 - koupelna)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 9.60 1913 9 1903 1
2 PV15 9.60 1157 13 1144 1 Termostatický ventil OPTIMA přímý
DV 013 chrom
3 UV0 9.60 1 1 0 -- Otv.
4 PV15 9.60 1157 13 1144 1 Regulační šroubení OPTIMA přímé
DV 023 chrom
Spolu 4228 37 4191
Tlaková ztráta v potrubí 4 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 2 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 37 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 4191 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 4234 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 19 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 1326 [Pa]
Okruh č.: 3 přes PZ 1 : Okruh 1     (2.05 - koupelna)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 72.52 3998 536 3462 10.10
2 UV0 72.52 86 86 0 -- Otv.
Spolu 4084 621 3462
Tlaková ztráta v potrubí 1404 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 24 [Pa]




Tlaková ztráta škrcením ventilů 3462 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 5512 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 1 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 31 [Pa]
Okruh č.: 4 přes RADIK 21 VK 21-060080-60-     (2.02 - pokoj1)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 26.20 929 70 859 8.60
2 UV15 26.20 38 38 0 9 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 26.20 4394 99 4295 2.00 Ventilová vložka HEIMEIER
4 UV0 26.20 11 11 0 -- Otv.
5 UV15 26.20 38 38 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 5411 256 5155
Tlaková ztráta v potrubí 108 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 22 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 256 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5155 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 5542 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 9 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 10 [Pa]
Okruh č.: 5 přes PZ 1 : Okruh 2     (2.05 - koupelna)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 74.81 3325 570 2755 10.90
2 UV0 74.81 91 91 0 -- Otv.
Spolu 3416 661 2755
Tlaková ztráta v potrubí 2037 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 26 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 661 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 2755 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 5479 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 1 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 63 [Pa]
Okruh č.: 6 přes RADIK 33 VK 33-060160-60-     (2.03 - pokoj2)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 96.87 973 954 19 15.90
2 UV15 96.87 523 523 0 9 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 96.87 2650 1352 1298 5.00 Ventilová vložka HEIMEIER
4 UV0 96.87 153 153 0 -- Otv.
5 UV15 96.87 523 523 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 4822 3505 1317




Tlaková ztráta vřazených odporů 245 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 3505 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 1317 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 5547 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 9 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 3 [Pa]
Okruh č.: 7 přes RADIK 21 VK 21-060080-60-     (2.03 - pokoj2)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 26.20 957 70 887 8.50
2 UV15 26.20 38 38 0 9 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 26.20 4394 99 4295 2.00 Ventilová vložka HEIMEIER
4 UV0 26.20 11 11 0 -- Otv.
5 UV15 26.20 38 38 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 5439 256 5183
Tlaková ztráta v potrubí 67 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 17 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 256 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5183 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 5523 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 9 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 28 [Pa]
Okruh č.: 8 přes RADIK 21 VK 21-060080-60-     (2.04 - pokoj3)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 26.20 986 70 916 8.40
2 UV15 26.20 38 38 0 9 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 26.20 4394 99 4295 2.00 Ventilová vložka HEIMEIER
4 UV0 26.20 11 11 0 -- Otv.
5 UV15 26.20 38 38 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 5468 256 5212
Tlaková ztráta v potrubí 42 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 17 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 256 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5212 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 5527 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 9 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 24 [Pa]
Okruh č.: 9 přes RADIK 21 VK 21-060080-60-     (2.04 - pokoj3)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 26.20 1016 70 947 8.30
2 UV15 26.20 38 38 0 9 Otv. Ventil přívod IVAR









4 UV0 26.20 11 11 0 -- Otv.
5 UV15 26.20 38 38 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 5498 256 5242
Tlaková ztráta v potrubí 30 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 17 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 256 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 5242 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 5545 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 9 [Pa]
Zůstatkový dispoziční tlak 5 [Pa]
Okruh č.: 10 přes RADIK 33 VK 33-060120-60-     (2.04 - pokoj3)
Dispoziční tlak: 5541 [Pa]
Tlakové ztráty na ventilech okruhů





1 UV0 72.66 1542 537 1005 12.60
2 UV15 72.66 294 294 0 9 Otv. Ventil přívod IVAR
3 TV15 72.66 3086 761 2326 4.00 Ventilová vložka HEIMEIER
4 UV0 72.66 86 86 0 -- Otv.
5 UV15 72.66 294 294 0 9 Otv. Ventil zpátečka IVAR
Spolu 5303 1972 3331
Tlaková ztráta v potrubí 51 [Pa]
Tlaková ztráta vřazených odporů 138 [Pa]
Tlaková ztráta na otevřených ventiloch 1972 [Pa]
Tlaková ztráta škrcením ventilů 3331 [Pa]
Celková tlaková ztráta okruhu 5492 [Pa]
Započítaný samotížný vztlak 9 [Pa]





Okrajové podmínky - RZ 1 - 2. NP (10)
Dispoziční tlak H = 5541 Pa
Max. rychlost v = 0.40 m/s
Max. tlaková ztráta R = 100.00 Pa/m
Teplota přívodu tp = 45 °C
Teplota zpátečky ts = 36 °C






























1 1124 96.9 12.32 18x1,0 19.5 0.13 240.03 116.1 1048.70 1289 
2 1124 96.9 0.18 18x2,0 42.1 0.18 7.54 125.2 1927.90 1935 
3 1124 96.9 0.18 18x2,0 42.1 0.18 7.54 34.5 531.10 539 
4 1124 96.9 12.21 18x1,0 19.5 0.13 237.85 27.9 251.94 490 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  4253 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 9 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 0 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 1298 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 0 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 = 5541  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  5.00   (kv=0.600) ∆Pv = 2650 Pa ∆Pš =  1298 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 523 Pa ∆Pš =  0 Pa






























5 111 9.6 2.18 18x1,0 1.1 0.01 2.39 265.4 23.54 26 
6 111 9.6 1.43 18x1,0 1.1 0.01 1.57 174.1 15.45 17 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  43 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 19 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 1903 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 3614 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 1326 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 > 1709  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  1   (kv=0.090) ∆Pv = 1157 Pa ∆Pš =  1144 Pa
Zpátečka:  1   (kv=0.090) ∆Pv = 1157 Pa ∆Pš =  1144 Pa






























7 458 72.5 28.90 12 47.8 0.18 1380.25 34.0 543.56 1924 
8 458 72.5 0.50 12 47.8 0.18 23.88 6.4 101.70 126 




Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 1 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 3462 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 31 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 31 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 > 2048  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























9 304 26.2 18.09 18x1,0 3.0 0.04 54.21 334.1 220.64 275 
10 304 26.2 18.03 18x1,0 3.0 0.04 54.04 87.9 58.03 112 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  387 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 9 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 859 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 4304 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 10 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 > 4673  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  2.00   (kv=0.126) ∆Pv = 4394 Pa ∆Pš =  4295 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 38 Pa ∆Pš =  0 Pa






























11 472 74.8 33.87 12 52.0 0.19 1760.56 34.0 578.34 2339 
12 472 74.8 5.33 12 52.0 0.19 276.87 6.4 108.20 385 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  2724 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 1 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 2755 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 64 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 63 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 > 2723  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa
Zpátečka: --- ∆Pv = 0 Pa ∆Pš =  0 Pa






























13 1124 96.9 12.28 18x1,0 19.5 0.13 239.30 329.5 2975.06 3214 
14 1124 96.9 12.34 18x1,0 19.5 0.13 240.34 85.9 775.34 1016 




Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 9 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 19 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 1301 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 3 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 > 5518  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  5.00   (kv=0.600) ∆Pv = 2650 Pa ∆Pš =  1298 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 523 Pa ∆Pš =  0 Pa






























15 304 26.2 11.24 18x1,0 3.0 0.04 33.69 330.1 218.00 252 
16 304 26.2 11.18 18x1,0 3.0 0.04 33.52 83.9 55.38 89 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  341 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 9 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 887 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 4323 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 28 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 > 4627  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  2.00   (kv=0.126) ∆Pv = 4394 Pa ∆Pš =  4295 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 38 Pa ∆Pš =  0 Pa






























17 304 26.2 7.09 18x1,0 3.0 0.04 21.26 330.1 218.00 239 
18 304 26.2 7.04 18x1,0 3.0 0.04 21.09 83.9 55.38 76 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  316 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 9 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 916 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 4318 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 24 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 > 4602  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  2.00   (kv=0.126) ∆Pv = 4394 Pa ∆Pš =  4295 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 38 Pa ∆Pš =  0 Pa






























19 304 26.2 4.99 18x1,0 3.0 0.04 14.96 330.1 218.00 233 
20 304 26.2 4.93 18x1,0 3.0 0.04 14.79 83.9 55.38 70 




Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 9 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 947 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 4301 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 5 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 > 4589  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  2.00   (kv=0.126) ∆Pv = 4394 Pa ∆Pš =  4295 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 38 Pa ∆Pš =  0 Pa






























21 843 72.7 2.85 18x1,0 9.0 0.10 25.83 329.5 1673.76 1700 
22 843 72.7 2.80 18x1,0 9.0 0.10 25.32 85.9 436.20 462 
Celková tlaková ztráta okruhu: ∆Pc =  2161 Pa
Započítaný samotížný vztlak: ∆H = 9 Pa
Tlaková diference vyregulována na
ventilech:
∆Pr = 1005 Pa
Tlaková diference k regulování na OT: ∆Pr = 2384 Pa
Zůstatkový dispoziční tlak: ∆Pdif = 58 Pa
Podmínka: H > Hpotr
Posouzení: 5541 > 4477  -  Vyhovuje
Nastavení ventilů na otopném tělese:
Přívod:  4.00   (kv=0.417) ∆Pv = 3086 Pa ∆Pš =  2326 Pa
Zpátečka:  9 Otv.   (kv=1.350) ∆Pv = 294 Pa ∆Pš =  0 Pa
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Příloha č. 9 
 











Student:       Ondřej Vicenec  




Ostrava 2016  
Izolace měděného potrubí byla vypočtena dle vyhlášky č. ͳͻ3/ʹͲͲ7 Sb.  za pomocí nástroje na webových stránkách: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-
tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu. 






















Výsledky: Potrubí ʹʹxͳ 
Uo = 0,178 ≤ Ͳ,18 W/mK => VYHOVUJE požadavkům vyhlášky č. ͳͻ3/ʹͲͲ7 






Uo = 0,ͳ͸ͳ ≤ Ͳ,18 W/mK => VYHOVUJE požadavkům vyhlášky č. ͳͻ3/ʹͲͲ7 













Příloha č. 10 
 









Student:       Ondřej Vicenec  





Ostrava 2016  
Návrh expanzní nádrže byl proveden dle ČSN Ͳ͸Ͳͺ3Ͳ. 
 
a) Objem expanzní nádrže 
 
Vet = 1,3 * Vo * n * (1/ŋ)    
 
kde: 
Vet  expanzní objem            [m3] 
Vo      celkový objem systému         [m3] 
n  součinitel zvětšení objemu          [-] ŋ   stupeň využití expanzní nádoby   [-] 
 
b) Stupeň využití expanzní nádrže 
 ŋ = ȋph,dov,A  - pd,A) / ph,dov,A   
 
kde: ŋ    stupeň využití expanzní nádoby     [-] 
ph,dov,A     nevyšší dovolený absolutní tlak    [kPa] 
pd,A    hydrostatický absolutní tlak     [kPa] 
 
c) Hydrostatický absolutní tlak 
 
pd,A = ρ * g * h * 10-3  * + pb 
 
kde: 
pd,A   hydrostatický absolutní tlak      [kPa] ρ hustota vody pro ͸3 °C ȋmaximu tepel. čerpadlaȌ [kg/m3] 
g tíhové zrychlení      [m/s] 
h výška vodního sloupce nad expanzní nádobou  [m] 
pb atmosférický tlak      [kPa] 
 
 
d) Součinitel zvětšení objemu 
 
n = (1000/ ρt,max) – ȋͳͲͲͲ/ ρͳͲ°C) 
 
kde: 
n součinitel zvětšení objemu             [-] ρt,max hustota vody při nejvyšší nastavené provozní teplotě [kg/m3]  ρͳͲ°C hustota vody při ͳͲ °C     [kg/m3] 
 
Výpočet 
 Vstupní údaje: 
 ρt,max (63°CȌ  = ͻͺʹ,ͳ3 kg/m3 ρͳͲ°C = 999, 33 kg/m3   
Vo = 54 l (otopná tělesaȌ + ͻ7 lȋpodlahové topeníȌ + 7,7 l ȋpřívodní rozvodyȌ + 300l  ȋakumulační nádržȌ + ʹͲ l ȋteplovodní výměník-krb) = 478,7 l 
pB = 100 kPa 
ph,dov,A = 300 kP 
h = 3 m 
 
n = (1000/ ρt,max) – ȋͳͲͲͲ/ ρͳͲ°C) = (1000/982,13) – (1000/999,33) = 0,018 
 
pd,A = ρ * g * h * 10-3  * + pb =  1000 * 9,82 * 3 * 10-3  +100 = 129,46 kPa 
 ŋ = ȋph,dov,A  - pd,A) / ph,dov,A  = (300 – 129,46) / 300 = 0,568 
  






K vestavné Ͷ litrové plastové expanzní nádrži v tepelném čerpadle byla dále navržena expanzní nádoba REGULUS AQUAFILL HS025 o objemu 25l. Maximální pracovní tlak ͸ kPa.  Připojení 3/Ͷ“ M. Přednastavený tlak ͳ,ͷ bar. Provozní 
teplota -ͳͲ°C – ͻͻ °C. 
Obr. č.1 – technický list expanzní nádoby REGULUS HSͶ͸5,  
zdroj: http://www.regulus.cz/cz/expanzni-nadoby-pro-otopne-systemy 









Příloha č. 11 
 











Student:       Ondřej Vicenec  




Ostrava 2016  
Součástí tepelného čerpadla IVT PREMIUMLINE EQ 8 jsou elektronicky řízená oběhová čerpadla WILO primárního i sekundárního okruhu. 
 Celkový hmotnostní průtok: Ͳ,7ʹͳ m3/hod Maximální dopravní výška: 3m 
 
Obr. č.1 – Datový list č.1 oběhového čerpadla Wilo Pico, 25/ 1-6, zdroj: www.wilo.cz 
 Obr. č.2 – Datový list č.2 oběhového čerpadla Wilo Pico, ͸5/ 1-6, zdroj: www.wilo.cz 
 









Příloha č. 12 
 











Student:       Ondřej Vicenec  




Ostrava 2016  
Doporučená velikost akumulátoru je dle výrobce ͳͲ–20 l / kW tepelného čerpadla. Výkon tepelného čerpadla je 7,3 kW. 
 
7,3*20 = 146 l -> z důvodu vytápění také krbovými kamny s výměníkem, byla zvolena akumulační nádrž 3ͲͲ l. 
 













Příloha č. 13 
 









Student:       Ondřej Vicenec  





Ostrava 2016  
  Tepelné čerpadlo země/voda (vrt) IVT PREMIUMLINE EQ C8 
Obr. č. 1. Technické informace tepelného čerpadla, zdroj: www.cerpadla-ivt.cz/ivt-premiumline-eq 


























Obr. č. 2. Technické informace krbových kamen, zdroj: www.romotop.cz/krbova-kamna-
romotop/tala-10-tv-plech-krbova-kamna-s-teplovodnim-vymenikem 
 
 Obr. č. 3. Rozměrový náčrt krbových kamen, zdroj: www.romotop.cz/krbova-kamna-romotop/tala-
10-tv-plech-krbova-kamna-s-teplovodnim-vymenikem 
 









Příloha č. 14 
 











Student:       Ondřej Vicenec  




Ostrava 2016  
K návrhu hloubky vrtu pro tepelné čerpadlo byla použita tabulka výrobce pro dimenzování primárních okruhů: 
 Navržené tepelné čerpadlo: IVT PREMIUMLINE EQ C8 Druh vytápění: Podlahové vytápění v kombinaci s radiátory Druh zeminy: Normální 
 
 
Obr. č.1. –Tabulka dimenzování primárních okruhů, zdroj: http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/ivt-
premiumline-eq 
 Navržená hloubka vrtu: ͳʹͲ m 
 
 









Příloha č. 15 
 











Student:       Ondřej Vicenec  







Obr. č.1 – certifikát oken, zdroj: www.caroli.cz 












































Obr. č.ͺ – Technický list střešního výlezu, zdroj: www.velux.cz 
 
